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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadania Zamowienia przez Zamawiajacego.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne, wspolne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru robét w ramach zadania ,,Przebudowa czeéci budynku
socjalno - magazynowego, potozonego przy ul. Sw. Faustyny Kowalskiej nr 9 w Belchatowie, na potrzeby
biurowe".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot, jako czg$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt opisanych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

1.3.1. Zakres robot

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi

ST. 00. Czg$¢ ogolna

ST. 01. Roboty budowlane, instalacje centralnego ogrzewania i wentylacji

Zaméwienie pn.: ,,Przebudowa czeéci budynku socjalno magazynowego, polozonego przy ul. Sw.
Faustyny Kowalskiej nr 9 w Belchatowie, na potrzeby biurowe” ma na celu dostosowanie pomieszczen
po wykorzystywanej na cele socjalno — magazynowe czesci budynku gléwnego siedziby Zamawiajacego na
cele biurowe poprzez:

Wykonanie $cianek dziatowych z plyt gipsowo — kartonowych -179,5 m?;
Wykonanie sufitow podwieszanych -147,5 m*

Malowanie $cian na powierzchni 393,7 m2;

Ulozenie phytek podtogowych gresowych na powierzchni 163,3 m%;

Ulozenie phytek z glazury na $cianach na powierzchni 63,0 m?;
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Dostawa i montaz zewngtrznych i wewnetrznych drzwi przesuwnych sterowanych automatycznie.
Drzwi wewnetrzne szt. 1, zewnetrzne — 1 Szt.;

Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych pelnych wraz z o$ciezami - 7Szt.

Dostawa 1 montaz okien - 4 szt.;

Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej wraz z automatyka i wykonaniem instalacji wentylacyjnej;

Wykonanie 46 m instalacji centralnego ogrzewania wraz z podtaczeniami do grzejnikow;
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Montaz grzejnikow nowych wraz z zaworami termostatycznymi — 10 szt.

1.3.2 Nazwy i kody CPV robdét objetych przedmiotem zamowienia
Gléwny przedmiot:

45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach



45311000-6
45400000-1
45420000-7
45421000-4
45430000-0
45431100-8
45431200-9
45440000-3
45442000-7
45442100-8
45442300-0

Roboty Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Pokrywanie podtog i §cian

Ktadzenie terakoty

Ktadzenie glazury

Roboty malarskie i szklarskie

Naktadanie powierzchni kryjacych

Roboty malarskie

Roboty w zakresie ochrony powierzchni

1.4 OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

14.4.

145.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
przebudowa, rozbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany, niebgdacy budynkiem ani obiektem matej architektury,
stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (wodociag) albo jego czg$¢ stanowiaca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny

Cena ryczaltowa - wyrazona w PLN cena uwzgledniajaca wszelkie wymagania niniejszej SIWZ
oraz obejmujaca wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytutlu nalezytej i zgodnej z
obowiazujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamdwienia

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem, Wykonawca i projektantem.

Instrukcja obshlugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okresla rodzaje i kolejno$¢ Ilub wspodizalezno§¢ czynnosci obshugi,
przegladow 1 zabiegdbw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne 1 bezpieczne
uzytkowanie, a takze wykaz punktow serwisowych dla urzadzen zastosowanych przy realizacji
Zamowienia. Instrukcja jest sktadnikiem dokumentacji przekazywanej przy odbiorze koncowym
obiektu budowlanego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

zaakceptowane przez Zamawiajacego.



1.4.9. Obiekt budowlany - wynik catosci rob6t budowlanych, w zakresie budownictwa lub inzynierii
ladowej i wodnej, ktory moze samoistnie spetnia¢ funkcj¢ gospodarcza lub techniczna, zgodnie z
art. 2 pkt. 5d ustawy Prawo zamowien publicznych.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.11. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.13. Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robét w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis, oraz wskazanie
specyfikacji technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot.

1.4.14. Przedsigwzigecie budowlane - kompleksowa realizacja catosci zadan dla wykonania przedmiotu
zamowienia.

1.4.15. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

1.4.16. Tolerancje - tolerancja jest to przedzial dopuszczalnych odchytek dotyczacych wymiarow lub
parametréw charakterystycznych dla danego asortymentu materiatéw, wyrobow lub robot.
Materialy i wyroby musza S$ciSle miesci¢ si¢ w granicach tolerancji przewidywanych przez
dokumentacje, Specyfikacje Techniczne lub normy. Tolerancje podlegaja ciaglej kontroli
Wykonawcy. Jezeli przedzial tolerancji nie zostal jednoznacznie okre$lony, roboty nalezy
wykonywac z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robét.

1.4.17. Zadanie budowlane - c¢ze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna catos¢
konstrukcyjna  lub  technologiczna, zdolna do samodzielnego pelnienia  funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona obiektu, np. budowli drogowej lub jej
elementu.

Skroéty

Uzyte skroty nalezy rozumieé¢ nastgpujaco:

BHP - BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

BIOZ - BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

CPV - WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN

DTR - DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ITB - INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ]

PZH - PANSTOWY ZAKLAD HIGIENY

PN - POLSKA NORMA

PN-EN- POLSKA NORMA ZHARMONIZOWANA, WPROWADZAJACA NORME EUROPEJSKA
PZJ - PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

SIWZ - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

STWIOR (ST)- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH



1.5. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymezasowych

Robotami tymczasowymi przy realizacji przedmiotu zamoéwienia sa: roboty rozbiorkowe, prace
demontazowe 1 rozruchowe instalacji i opomiarowania, zabezpieczenie, przygotowanie, uprzatniecie
pomieszczen po pracach remontowych, zabezpieczenie stolarki, podtog folia i taSmami oraz wszelkie inne
prace i czynnoS$ci nieopisane w dokumentacji i ST a niezbgdne dla prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot i informacja o terenie budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, Ustawa - Prawo
budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢ robot, jako$¢ robodt i materialow, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, za metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST), dokumentacja projektowa
Zamawiajacego, dokumentacja Wykonawcy zaakceptowana przez Zamawiajacego, a takze zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca zapewni, ze robotami budowlanymi beda kierowaty osoby posiadajace odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia.

1.6.1. Realizacja, kubaturowych i wyposazenia technologiczno- instalacyjnego

Realizujac obiekty kubaturowe i ich wyposazenie technologiczno-instalacyjne, a takze instalacje
technologiczne, Wykonawca powinien przestrzegac: '

e  Obligatoryjnych norm polskich (PN)

e  Przepisow prawa,

e  Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych opisanych w

dokumentacji technicznej i STWIOR

1.6.2. Materialy budowlano-instalacyjne

Do budowy powinny by¢ uzyte materialy odpowiadajace wymogom, okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane, w Polskich Normach (PN), Specyfikacjach Technicznych oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie oceny zgodnosci wzoru deklaracji zgodnos$ci (Dz. U. 2004
Nr 198, poz. 2041) oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych, dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011 z pdzniejszymi zmianami).
Wyroby te musza spelnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz
Specyfikacjach Technicznych. W sprawach watpliwych rozstrzygajace sa sformutowania zawarte w
ustawie Prawo Budowlane oraz w obligatoryjnych Polskich Normach (PN).

1.6.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dane dotyczace osnowy geodezyjnej
poziomej i wysoko$ciowej, Dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Wszelkie wytyczenia geodezyjne
leza po stronie Wykonawcy.

1.6.4. Liczba kluczowego personelu.

Nie pozniej niz w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji liste¢ kluczowego

personelu do zatrudnienia na budowie. Wszyscy cztonkowie kluczowego personelu musza posiadaé



uprawnienia wymagane przez ustawg Prawo budowlane lub ich odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo
budowlane (tekst jednolity:Dz.U.2006 nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz art. 20 a ustawy o samorzadach
zawodowych (Dz. U. z 2001 roku, nr 5, poz. 42 ze zm.) , odpowiednie do petnionej funkcji oraz aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do wihasciwej izby samorzadu zawodowego. Obowiazkowo wszyscy
pracownicy, wykonujacy prace przy instalacjach, sieciach, armaturze i urzadzeniach stuzacych do przesytu
wody pitnej winni posiada¢ wazne ksiazeczki zdrowia do celow sanitarno - epidemiologicznych.

Lista musi uwzglednia¢ migdzy innymi osoby przedstawione w ofercie, przewidziane do pehienia

odpowiednich funkcji na budowie i wymaga uprzedniego zatwierdzenia jej przez Zamawiajacego .
1.6.5. Dokumentacja budowy

1.6.5.1.Dokumentacja budowy
Dokumentacj¢ budowy w rozumieniu prawa budowlanego i umowy, stanowia:

1) Projekt budowlano - wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe, bedacym w posiadaniu
Zamawiajacego

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wraz ze wszystkimi rysunkami

dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez Zamawiajacego zgodnie z umowa.

3) Dokumenty Wykonawcy stanowiace: opisy, rysunki, obliczenia, dokumenty oraz projekty czesci robot i
opracowania techniczno organizacyjne przewidziane umowa do sporzadzenia i dostarczenia przez
Wykonawcg

4) Dokumentacje Wykonawcy, ktora Wykonawca sporzadzi (a jesli jest to wymagane przepisami - to
takze uzgodni z wlasciwymi jednostkami) w ramach ceny ryczattowe;j tj.:

e Uzupetniajace lub zamienne rysunki, obliczenia i inne dokumenty o charakterze technicznym, jesli
Wykonawca uzna ich wykonanie za konieczne dla prowadzenia robét,

1.6.5.2.Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca bedzie na biezaco prowadzit ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatdéw, urzadzen,
lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te beda rejestrowane na komplecie dokumentacji projektowej, w tym
rysunkéw, przeznaczonym wylacznie na ten cel. Zmiany wymagaja uprzedniego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniana Zamawiajacemu na kazde jego
wezwanie i bedzie wymagana (obok innych dokumentéw wymienionych ponizej w pkt. 8.4.2.) do odbioru

koncowego.

1.6.6. Zgodnosc robot 7 dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowia czg$¢ SIWZ, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow za nadrzedne przyjmuje sig
ustalenia i zapisy zawarte w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zapiséw dotyczacych materiatow i
urzadzen, w przypadku ktorych pierwszenstwo maja zapisy STWiOR, gdyz w dokumentacji zostaty
dobrane z katalogu konkretnego producenta/dostawcy (patrz p.2 niniejszej specyfikacji).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzjg¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.



W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST,
a Wykonawca nie uzyskat uprzedniej zgody Zamawiajacego na ich zastosowanie, to takie materiaty zostana

zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.7. Rownowazinosé norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. W przypadku, gdy
powotlane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Roznice pomigdzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajacemu do akceptacji. Jezeli Zamawiajacy
stwierdzi, ze proponowane zmiany nie zapewnig istotnie rownorzgdnego wykonania, to Wykonawca bedzie

stosowac si¢ do norm podanych w dokumentacji Zamawiajacego.

1.6.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Zamawiajacym przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu budowy przed

dostgpem os6b trzecich.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje

teren budowy, w sposob uzgodniony z Zamawiajacym. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone
dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb
uzgodniony z Zamawiajacym. Koszt zabezpieczenia terenu budowy, zaréwno dla robét prowadzonych
W istniejacym pasie drogowym jak i poza nim, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w ceng ryczaltowa.
1.6.09. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet przeciwpozarowy na
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostgpem os6b trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda mialy aprobatg techniczna wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materialow na $rodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatdéw od wiasciwych

organdéw administracji panstwowe;j.

1.6.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych, naziemnych oraz

nadziemnych, takie jak rurociagi, kable itp.

1.6.12. Ograniczenie obciqien osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ograniczen naciskoOw osi na drogach publicznych przy transporcie
wyposazenia na i z terenu robot, zgodnie z odno$nymi przepisami. Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne
zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamial Zamawiajacego. Zamawiajacy
moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkdéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposob

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Szczegblna uwage nalezy zwrdcié na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia 1 zycia wynikajace z prowadzenia

robét liniowych 1 montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

e  Wiasciwy rozladunek ciezkich materiatéw

e Skladowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami BHP w miejscach, do
ktérych bedzie ograniczony dostep osob niezatrudnionych

e Zagrozenia przy transporcie wewngetrznym cigzkich materiatow i urzadzen z miejsca sktadowania do
miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefa niebezpieczna wykopu oraz

przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie)



e Zagrozenia przy pracach prowadzonych przy braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci osob
trzecich

e  Zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych na wysokosciach.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ryczattowe;.

1.6.14. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiadal za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

prowadzenia robot od daty rozpoczgcia do daty podpisania protokotu odbioru koncowego. Wykonawca

bedzie utrzymywac roboty w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez

caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada Zamawiajacym za wszystkie szkody powstate w

wyniku prowadzenia prac przez Wykonawcg, czy zajgcia terenu.

Jesli Wykonawca, w jakimkolwiek czasie, zaniedba utrzymanie robot, to na polecenia Zamawiajacego

winien rozpocza¢ prace zwiazane z utrzymaniem w ciagu 24 godzin od otrzymania tego polecenia.

1.6.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie obowiazujace w Polsce przepisy aktow prawnych wydanych

przez organy administracji panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy, regulaminy, normy i wytyczne,

ktore w jakikolwiek sposob sa zwiazane z wykonywanymi robotami. Wykonawca bedzie w pehni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow, regulamindéw, norm i wytycznych podczas prowadzenia

robot, rowniez przez podwykonawcow.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie

wszelkich wymagan prawnych odnosénie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w

odniesieniu do sprzgtu, materialow lub metod uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem roboét i w sposob

ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne

odnoséne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonaweca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie

naruszenie wyniknie z wykonania projektu.

1.6.16. Dzialania zwiqzane 7 organizacjq prac przed rozpoczeciem robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ pisemnie Zamawiajacego.
Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentacji
budowy, wszystkie organy i instytucje oraz wlascicieli i dzierzawcow terenu objgtego budowa.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wilascicieli terendw, na ktorych prowadzone bgda prace zwiazane z realizacja przedmiotu
zamowienia. Wszystkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan opisanych powyzej beda uwzglednione
w cenie ryczattowej i nie bgda podlega¢ odrgbnej zaptacie.

1.6.17. Ogrodzenia

Wykonawca powinien takze ogrodzi¢ zaplecze budowy, place sktadowe i magazynowe. Koszty wykonania,
utrzymania i likwidacji ogrodzen i zabezpieczen nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sa
wlaczone w ceng ryczattowa.

1.6.18. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Jesli bedzie to konieczne, Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu

uzytkownikom jezdni i chodnikow oraz dojscia do budynkow



Koszty zabezpieczenia chodnikoéw i jezdni nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sa wlaczone

w ceng ryczattowa.

1.6.19. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny ryczattowej zobowiazany jest do zawiadomienia o gotowos$ci do odbioru
technicznego Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji ,,WOD. - KAN." Sp. 0.0., 97-400 Belchatow, ul. Sw.
Faustyny Kowalskiej 9.

1.6.20. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy i wymagania dotyczqce zaplecza

Wykonawca zorganizuje, zabezpieczy, bedzie utrzymywat a po zakonczeniu rob6t zlikwiduje zaplecze dla
potrzeb wlasnych.

1.7. Informacja na terenie budowy

1.7.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczqce bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z po6zniejszymi zmianami).
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej budowy.

1.7.2.  Informacja o odpowiedzialnosci Wykonawcy

Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnoséci od dziatalnosci w zakresie:
¢ Organizacji robot budowlanych

e Zabezpieczenia interesdw osob trzecich

e Warunkéw bezpieczenstwa pracy

e  Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego

e Zabezpieczenia robot przed dostgpem osob trzecich

e Zabezpieczenia terenu robot od nastgpstw zwiazanych z budowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Materiaty i urzadzenia stosowane do wykonania robot dla realizacji niniejszego zamowienia powinny
odpowiada¢ wymaganiom ST i dokumentacji projektowej Zamawiajacego.

Przytoczone w tomie Il - Opis przedmiotu zamowienia - nazwy wlasne materialow i urzadzen sa

przyktadowe; Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne - spetniajace wymagania okreslone w ST.
2.1. Wymagania formalne.

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy stosowa¢ wytacznie te wyroby budowlane, ktore zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z
16.04.2004r. - Dz. U. Nr 92 poz. 881, Dz. U. z 2009r Nr 18 poz.97), i ktore posiadaja wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajace prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym spehienie
podstawowych wymagan. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac:
e  Wyroby budowlane, dla ktorych:
- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych

przepisow i dokumentoéw technicznych;



- dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma
lub z aprobata techniczna - w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacja;

- Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlane;j.

e Wyroby budowlane:

- oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnos$ci z norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana
przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi S wyroby znajdujace si¢ w
okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielki znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej.

e Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wg indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta, lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca
wydal os$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z
przepisami i obowiazujacymi normami.

Dopuszczalne stezenia i natgzenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty

budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. (M.P. nr.19 poz.231).

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami

Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca

przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materialdw oraz

odpowiednie $§wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Wszystkie materialy i urzadzenia, jakie Wykonawca dostarczy i zastosuje do wykonania przedmiotu
zamoOwienia, musza by¢ nowe, nieuzywane i stanowi¢ najnowsze lub aktualne osiagnigcia techniki.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy o parametrach gorszych niz wymagania jakosciowe podane w ST zostana przez Wykonawcg
wywiezione z terenu budowy na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy; w przypadku akceptacji przez
Zamawiajacego zastosowania ich na innym etapie robdt, dla ktorego ten material bedzie speiniat
wymagania jakosciowe okreSlone w ST, Wykonawca ztozy je w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorych znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bgda one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci oraz byly dostgpne do
kontroli przez Zamawiajacego. Zabezpieczenie materialow, przed bezposrednimi wptywami warunkow
atmosferycznych oraz sposob ich sktadowania (haldy, silosy, stosy, wiaty, itd.) musza by¢ przystosowane

do rodzaju i wlasciwosci sktadowanych materialow i pory roku oraz uwzglgdnia¢ ochrong srodowiska.



Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow sktadowania materiatdéw podanych przez ich
producentéw. Na zadanie Zamawiajacego i W terminie przez niego okreslonym, Wykonawca jest
zobowiazany do przedstawiania instrukcji sktadowania materialow opracowanych przez producentow lub
poswiadczonych przez upowaznionych przedstawicieli producentow.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcg i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania wariantowego rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiajacego 0 zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu..

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez Zamawiajacego, a W przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzg¢tu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, W terminie przewidzianym w
umowie.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca ma uzywaé odpowiedniego sprzetu, ktoérego uzycie nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Sprzet uzywany do robot powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji robot

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robdot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzgt jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych naciskoéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Na przejazdy pojazdoéw



nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca uzyska zezwolenia od wlasciwych wiladz, na
wlasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania Ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe prowadzenie robot, zgodnie z warunkami Umowy
i obowiazujacymi przepisami, za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robot, za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, z dokumentacja Wykonawcy zaakceptowana przez Zamawiajacego

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow, czy tez elementéw wykonanych
rob6t powinny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji projektowe;j, a takze
na normach (PN) i przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Zamawiajacy powinien uwzgledniaé
wyniki badan materialdéw i robot oraz rozrzuty, normalnie wystgpujace w czasie produkcji i badan,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne opinie na ten temat.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszystkich obszaréw
dodatkowych, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako

obszary robocze.

5.2. Zgodnos$¢ robét z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowiazany do wybudowania obiektu budowlanego w sposob okreslony w przepisach

i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z ustawa - Prawo budowlane i postanowieniami

Kontraktu. Wykonawca winien zapewnic:

e Spehienie wymagan podstawowych dotyczacych:
- bezpieczenstwa konstrukeji;
- bezpieczenstwa pozarowego;
- bezpieczenstwa uzytkownika;
- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska; s ochrony przed
hatasem i drganiami;
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przewodow.

e Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnosci w zakresie:
- zaopatrzenia w wode i energie elektryczna oraz w energie cieplna i paliwa (wg potrzeb), przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdéw; S usuwania S$ciekéw, wody opadowej
i odpadow.

e Mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego.

e Niezbgdne warunki do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej przez osoby niepelnosprawne.

e Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Ochrong ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilne;.

e Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j.

¢ Poszanowanie uzasadnionych interesow osob trzecich, w tym zapewnienia dostgpu do drogi publiczne;j,
wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu.

e Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.



5.3. Prowadzenie robét rozbiérkowych

Materiaty z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego. Pozostale materiaty Wykonawca usunie na
wlasny koszt z terenu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dn.27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r., Nr 39, Poz.251 z p6zn. zm.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong

jakos$¢ robot.

6.2. Certyfikaty, deklaracje i atesty jako$Sci materialow i urzadzen.

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu zaméwienia musza spetnia¢ warunki

okres$lone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, ze w zaleznosci od rodzaju, musza

by¢:

Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma zharmonizowana albo europejska

aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami

podstawowymi:

e Albo umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej

e Albo oznakowane znakiem budowlanym, jezeli nie podlegaja obowiazkowi znakowania CE.

Niezaleznie od powyzszego materiaty, dla ktorych okreslono takie wymagania w ST, musza posiadac¢

odpowiednie atesty, aprobaty lub oceny.

W przypadku materiatow, dla ktorych certyfikaty, deklaracje, atesty, aprobaty lub oceny sa wymagane

przez ST, Wykonawca dostarczy dla kazdej partii materialow dokumenty okreslajace w sposob

jednoznaczny ich cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone przez Inspektora nadzoru.
6.3. Dokumenty budowy
6.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym i obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru koncowego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami i spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i zarzadzania. Kazdy zapis w Dzienniku budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.



Zalaczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy. Do Dziennika budowy nalezy wpisywaé w

szczegolnosci:

e Datg przekazania Wykonawcy terenu budowy;

e Datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j;

e Terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot;

e Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

e Uwagi i polecenia Zamawiajacego;

e Daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu;

e Zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego;

e Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e Stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi

e Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

e  Wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

e Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy beda przedlozone

Zamawiajacemu do zaopiniowania.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strona Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.3.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w punkcie 6.9.1. zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:
e Pozwolenie na budowe

e Inne pozwolenia i uzgodnienia wydane przez odpowiednie wiadze

e Protokoly przekazania terenu budowy

e Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

e Protokoly z badan, préb i inspekcji

¢ Protokoly odbioru robot

¢ Protokoly z narad i ustalen

e Dokumentacja projektowa

e Rysunki i opisy (inne niz dokumentacja projektowa), stuzace realizacji robot

e Polecenia Zamawiajacego 1 komunikaty przewidziane w warunkach Umowy (zatwierdzenia,

$wiadectwa, zgody, okreslenia, powiadomienia i prosby).

6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét zgodnie z dokumentacjq projektowa

i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot lub ST.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostana
poprawione wedhlug instrukcji Zamawiajacego na pismie.

7.2. Zasady okreSlania ilosci roboét i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich ST.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i

jednoznaczny. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czegsciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych

przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
e Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

e Odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych;

e (Odbiorowi koncowemu;

e Odbiorowi przed uptywem okresu rekojmi.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior begdzie przeprowadzony niezwlocznie.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie przeprowadzonych pomiarow,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr instalacji i urzadzen technicznych

Odbiér instalacji i urzadzen technicznych moze nastapi¢é po pozytywnym wykonaniu rozruchu
technologicznego.

8.2.1. Proby przedrozruchowe

Proby przedrozruchowe obejmujace rozruch mechaniczny polegajacy na: sprawdzeniu zgodnosci
wykonanego obiektu z projektem, sprawdzeniu kompletu niezbgdnych dokumentow, krotkiemu
sprawdzeniu dzialania urzadzen - w tym kierunku obrotow, sprawdzeniu dziatania sterowania, sprawdzeniu
czystosci 1 droznos$ci rurociagéw oraz dzialania armatury, itp.; rozruch hydrauliczny polegajacy na
przeprowadzeniu prob ruchowych urzadzen pod pelnym obciazeniem woda, na kontroli szczelnosci
instalacji oraz kontroli i regulacji systemu sterowania i wizualizacji.



8.2.2. Rozruch technologiczny

Wykonawca po zakonczeniu robdt, a przed przejgciem przez Zamawiajacego, w uzgodnionym terminie
i zakresie przeprowadzi pod nadzorem Zamawiajacego 2 godzin bezusterkowy rozruch technologiczny
kazdej samodzielnej instalacji w celu wykazania poprawnosci jej dziatania i osiagnigcia zaktadanych
parametrow instalacji. Rozruch prowadzony bedzie przez personel Wykonawcy (dopuszcza sig
autoryzowany serwis producentéw urzadzen). Wszystkie bledy i usterki ujawnione w czasie 72 godzin

ruchu probnego dyskwalifikuja procedurg rozruchu, ktora nalezy przeprowadzié¢ od poczatku.

8.2.3. Dokumentacja z rozruchu

Dokumentacja z rozruchu powinna zawierac:

- sprawozdanie z rozruchu,

- instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen,

8.2.4 Proby Konicowe

Przed przystapieniem do odbioru koncowego etapowego lub catosci robot nalezy przeprowadzié¢ proby
koncowe obiektow, urzadzen i armatury. Proby koncowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnos$ci Wykonawcy,
przedstawicieli Zamawiajacego.

Wszelkie koszty zwiazane z przeprowadzeniem prob koncowych i rozruchu w tym takze koszty
zapewnienia i zuzycia energii elektrycznej, wody nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione
W cenie ryczattowe;j.

8.3.1.1.Warunki przystgpienia do préb koncowych

e Zakonczenie robot budowlano-montazowych, zgodnie z ST, dokumentacja projektowa oraz DTR

urzadzen.

Zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadow elektrycznych, w tym:
- kontroli poprawno$ci wykonania i dziatania obwoddw sterowania,

- kontroli dziatania zabezpieczen;

Sprawdzenie protokotow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw cze$ciowych,
protokotdw z prac regulacyjno-pomiarowych, atestow i swiadectw technicznych itp..

e Zapoznanie si¢ 0s6b uczestniczacych w probach koncowych z:

- przeznaczeniem i dzialaniem urzadzen elektrycznych i mechanicznych;

- schematami polaczen sterowania;

- instrukcjami eksploatacji i DTR urzadzen;

Zabezpieczenie przez Wykonawcg osob uczestniczacych w probach koncowych i rozruchu w sprzet

BHP, ratowniczy i ppoz.

8.4. Odbiér koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bgda stwierdzone przez Wykonawcg
wpisem do Dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie.



Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, z udziatem przedstawiciela
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru konicowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych, komisja

przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego

rob6t. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

e Dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

e Dzienniki budowy (oryginaty);

e Decklaracje lub certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne i atesty higieniczne wbudowanych
materiatow zgodnie z ST i PZJ;

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych;

e Protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych;

e Raport z proéb koncowych wraz z protokotami z rozruchu ;

e Instrukcje obstugi i konserwacji, w tym Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) urzadzen oraz
paszporty dla urzadzen ci$nieniowych z dopuszczeniem do eksploatacji przez Dozoér Techniczny (o ile
dotyczy)

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie begda

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedhug wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4.3. Przebieg odbioru koncowego.

e Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami umowy, ST i
prawa budowlanego;

e Inspekcja obiektow objgtych zakresem zamoOwienia i ocena zgodno$ci wykonania prac z

postanowieniami Umowy, projektem i wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz sztuka budowlana
¢ Protokolarne przejgcie robot zgodnie z postanowieniami Umowy

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i okresu gwarancji

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z
usunigciem wad stwierdzonych i zaistniatych w okresie rekojmi i okresie gwarancji. Nie weczesniej niz 6
miesigcy przed uptywem ustalonego w Umowie terminu gwarancji i rekojmi oraz nie pdzniej niz 30 dni
przed uptywem tego terminu, Zamawiajacy zwola komisj¢ odbioru pogwarancyjnego, w sktad ktorej wejda

przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.



Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér koncowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platno$ci bedzie faktura wystawione na podstawie protokotu odbioru koficowego. Koszty robot

tymczasowych i prac towarzyszacych nie podlegaja odrgbnej zaptacie i wliczone sa w ceng ryczattowa.
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samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83 poz. 578 z pdzniejszymi
zmianami).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz. 1126).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych ( Dz. U. 2001 Nr 118 poz. 1263).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122 poz.1321 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 z
pozniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U.2009 nr 178 poz.1380).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z pdézniejszymi
zmianami ). Tekst jednolity (Dz. U. 1998 Nr 21 poz. 94).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. 2003 Nr 32, poz. 262 z pdzniejszymi
Zzmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
i trybu wydawania zezwolen na przejazdy pojazdéw nie normatywnych (Dz. U. 2004 Nr 267, poz.
2660).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 249, poz. 2497 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195,
poz. 2011).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 Nr 166 poz. 1360 z
pdzniejszymi zmianami) Tekst jednolity (Dz. U.2010 nr 138 poz.935).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami).



