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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Nr sprawy 82/SK/TN/2017 

 

1. ZAMAWIAJĄCY. 

  

1.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., ul. Św. Faustyny 

Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów.  

1.2. Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodkan-belchatow.pl  

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej przy  

ul. Mostowej w Bełchatowie w ramach „Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów 

i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie na 2017 r.” 

2.2. Zakres prac obejmuje zakup materiałów i urządzeń wraz z robocizną: 

2.2.1. rozebranie płytek chodnikowych, obrzeży i płyt drogowych o powierzchni 200 m
2 

oraz 

dostarczenie ich we wskazane przez Zamawiającego miejsce, 

2.2.2. ułożenie nowej kostki betonowej BEHATON 8 cm na podbudowie betonowej 

o grubości 10-15 cm na powierzchni 255 m
2 

wraz z obrzeżami o grubości 8-15 cm  

i długości około 71 mb. Kostka i obrzeża w kolorze szarym, 

2.2.3. demontaż około 120 m
2
 istniejącej blachy trapezowej zamontowanej na ścianach i dachu 

budynku przepompowni oraz odtworzenie ich z nowej blachy warstwowej o grubości 15 

cm, wypełnionej wełną mineralną. Budynek o wymiarach 4,70 m x 6,20 m, dach 

jednospadowy od strony wyższej 4 m, a od strony niższej 3,60 m. Blachy od 

wewnętrznej strony budynku w kolorze białym a od strony zewnętrznej w kolorze 

niebieskim. 

2.2.4. wymiana 4 szt. lamp wraz z zewnętrzną instalacją oświetleniową. Lampy mają być  

w wykonaniu LED, w tym 2 szt. typu drogowego, 

2.2.5. demontaż anteny umieszczonej na dachu budynku i jej ponowne odtworzenie,  

2.2.6. montaż rynny metalowej o długości 6,40 m wraz z rurą spustową zakończoną kolanem  

o wysokości 3,60 m w kolorze niebieskim, 

2.2.7. demontaż drzwi wejściowych, dwuskrzydłowych wykonanych z blachy warstwowej 

trapezowej oraz montaż nowych drzwi metalowych, dwuskrzydłowych, ocieplonych 

o grubości 5cm i wymiarach 1,30 m x 2,00 m w kolorze niebieskim od zewnątrz  

i białym od wewnątrz, 

2.2.8. wymiana okien drewnianych na okna PCV, rozwieralne od zewnątrz w kolorze 

niebieskim o współczynniku przenikania ciepła wynoszącym U-1,1 o wymiarach: 

a) 0,60 m x 0,90 m – 1szt., 

b) 1,50 m x 1,50 m – 1szt., 

2.2.9. w pomieszczeniu sanitarnym: 

a) demontaż sedesu i umywalki, 

b) montaż nowego kompaktu WC i umywalki, 

c) montaż szafki o głębokości 50 cm, 

d) ułożenie płytek przemysłowych, terakotowych na posadzce o powierzchni 4 m
2
, 

klasa ścieralności I, 

e) ułożenie płytek ściennych w klasie I do wysokości 2 m, na dwóch ścianach 

o łącznej powierzchni 8,52 m
2
,  
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f) demontaż starych, drewnianych drzwi wewnętrznych i montaż nowych  

o wymiarach 0,80 m x 2,00 m. 

2.2.10. czyszczenie mechaniczne wraz z malowaniem elementów stalowych konstrukcji 

przepompowni, włazów, barierek, wsporników i krat zabezpieczających okna farbami 

podkładowymi, nawierzchniowymi chlorokauczukowymi w kolorze niebieskim  

o łącznej powierzchni około 55 m
2
, 

2.2.11. demontaż istniejącej instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej wraz 

z wentylatorami, zabezpieczeniami, przewodami i sterowaniem oraz dobór i montaż 

nowej wentylacji, zgodnie z załączonym schematem, stanowiącym Załącznik nr 4 do 

SIWZ. Kanały stalowe o przekroju prostokątnym o łącznej długości 40 mb. wraz 

z agregatem, 

2.2.12. czyszczenie wraz z wykonaniem renowacji chemią budowlaną elementów 

żelbetowych pompowni o łącznej powierzchni 72 m
2
, 

2.2.13. uzupełnienie ubytków betonowych ścian przepompowni na powierzchni około 50 m
2
. 

Zbiornik przepompowni zlokalizowany jest w części podziemnej przepompowni od 0 do 

-5m. Po uzupełnieniu ubytków chemią budowlaną należy wygładzić ściany oraz 

wykonać zabezpieczenie żywicami epoksydowymi odpornymi na czynniki chemiczne, 

na powierzchni  około 90 m
2
, 

2.2.14. wymianę istniejącego zestawu pompowego (pompy zostaną dostarczone przez 

Zamawiającego) oraz układu łagodnego rozruchu. Do obowiązków Wykonawcy należy 

również wymiana zamontowanych zaworów zwrotnych i odcinających. Cały układ 

pompowy ma być podpięty do rurociągu tłocznego DN 300, 

2.2.15. demontaż istniejącego kosza na skratki oraz montaż nowego kosza, 

2.2.16. wymianę wciągarki do pomp z obciążeniem do 2 t wraz z łańcuchami o długości 50 

mb., 

2.2.17. wymianę 3 szt. istniejących lamp oświetleniowych na lampy hermetyczne 

w wykonaniu LED wewnątrz obiektu, 

2.2.18. wymianę 5 szt. istniejących lamp kanałowych na lampy LED w wykonaniu 

hermetycznym, 

2.2.19. wymianę 2 szt. grzejników elektrycznych o mocy 500 W każdy oraz 1szt. o mocy 

1500 W na grzejniki w wykonaniu morskim zapewniające nagrzanie pomieszczeń do 

temperatury wymaganej przez przepisy dla tego rodzaju pomieszczeń, 

2.2.20. zamontowanie w pomieszczeniu WC przepływowego podgrzewacza wody na 

potrzeby sanitarne, 

2.2.21. wymianę we wszystkich instalacjach, o których mowa w pkt. 2.2.11., 2.2.14 oraz od 

2.2.17. do 2.2.20. przewodów zasilających, puszek, koryt kablowych, wyłączników, 

gniazd i zabezpieczeń, 

2.2.22. wymianę rozdzielni licznikowej na metalową, zewnętrzną, wolnostojącą, 

trzykomorową oraz przełożenie do niej istniejącego układu pomiarowego i SZR, 

2.2.23. wymianę 2 szt. wyłączników krańcowych instalacji alarmowej, 

2.2.24. wymianę kaset zewnętrznego sterowania wentylatorami, 

2.2.25. wykonanie niezbędnych pomiarów ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji 

instalacji i wykonywanie ich raz w roku przez okres gwarancji, 

2.2.26. uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz pokrycie kosztów jakie będą wymagane przez 

PGE Dystrybucja do przełożenia liczników energii elektrycznej lub ewentualnego 

zwiększenia mocy umownej, 
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2.2.27. wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej, w przypadku, gdy będzie taka 

potrzeba, 

2.2.28. Wykonawca w celu prawidłowego dobrania urządzeń elektrycznych oraz instalacji ich 

zasilających zobowiązany jest wykonać projekt wewnętrznej i zewnętrznej instalacji 

elektrycznej, 

2.2.29. wszystkie wymienione powyżej instalacje oraz urządzenia elektryczne winny być 

dobrane i zaprojektowane przez projektanta, 

2.2.30. instalacje elektryczne muszą być dostosowane do pracy w warunkach zwiększonej 

wilgotności i wyziewów żrących, 

2.2.31. Wykonawca jest zobowiązany wykonać schemat jednokreskowy oraz instrukcję 

eksploatacyjno-ruchową rozdzielnicy głównej, 

2.2.32. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tymczasowej przepompowni ścieków 

wraz z rurociągami przesyłowymi w celu prawidłowego wykonania prac naprawczych 

zbiornika pompowni oraz wymiany pomp i armatury. 

2.2.33. podłączenie nowego zestawu pompowego do istniejącego układu sterowania oraz 

systemu SCADA z wykorzystaniem sygnałów obecnie używanych.  

2.3. W zakres przedmiotu Umowy wchodzą również te prace, których konieczność 

wykonania ujawni się dopiero w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a które 

to doświadczony Wykonawca powinien był przewidzieć w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, jak również te, które można było przewidzieć na podstawie postanowień 

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych.  

Przed złożeniem oferty zaleca się wizję lokalną na obiekcie. 

 

2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2.6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 

2.6.1. Wysokość wadium: 

a. każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium 

w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 
00

/100). 

2.6.2. Forma wadium: 

wadium może być wniesione w następujących formach: 

a. pieniądzu, 

b. gwarancjach bankowych, 

c. gwarancjach ubezpieczeniowych. 

2.6.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego i jest przechowywane na rachunku bankowym. 

2.6.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 

powinna być sporządzona, zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać 

następujące elementy: 

a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c. kwotę gwarancji, 

d. termin ważności gwarancji, 
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e. nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia 

kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 

oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano”: 

 odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych w ofercie lub, 

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

lub 

 zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

2.6.5. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 

a. wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący 

rachunek bankowy Zamawiającego: 

BANK PEKAO S.A. ODDZIAŁ 1 W BEŁCHATOWIE 

14 1020 3958 0000 9402 0015 1563 

b. do oferty należy załączyć kopię polecenia przelewu. 

c. wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach należy złożyć 

w oryginale najpóźniej wraz z ofertą, jako oddzielny od oferty dokument 

u Analityka Finansowego Spółki, Pani Wioletty Sałacińskiej, w pokoju nr 4 

w siedzibie Zamawiającego. 

2.6.6. Termin wniesienia wadium: 

a. wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym 

wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego 

Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank 

prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 

przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku 

dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 

Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym 

do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium 

przez Wykonawcę. 

2.6.7. Zwrot wadium: 

a. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli: 

 upłynął termin związania ofertą, 

 zawarto Umowę w sprawie zamówienia, 

 Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. 

b. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: 

 który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

 który został wykluczony z postępowania, 

 którego oferta została odrzucona. 

2.6.8. Utrata wadium: 

a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, 

którego oferta została wybrana: 

 odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych w ofercie, 

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

 zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

3.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

3.1.2. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

w tym: 

a. dysponują osobą na stanowisku kierownika robót budowlanych posiadającą: 

 2 lata doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika 

budowy, 

 uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów (osoba na tym stanowisku potwierdzi 

w protokole odbioru robót końcowych prawidłowość wykonanych 

robót objętych przedmiotem Umowy), 

 uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (osoba na tym 

stanowisku potwierdzi w protokole odbioru robót końcowych 

prawidłowość wykonanych robót objętych przedmiotem Umowy), 

3.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

3.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

3.2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku wystąpienia przesłanek 

zawartych w § 10. Regulaminu. 

3.3. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 

z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie. 

3.4. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 

3.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

3.5.1. jest niezgodna z Regulaminem, 

3.5.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 

3.5.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

3.5.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

3.5.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 

3.5.6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić 

na podstawie § 21 ust. 20 Regulaminu lub błąd w obliczeniu ceny, 

3.5.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się 

na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, 

3.5.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
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3.6. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy 

i złożonych dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia – 

nie spełnia. 

 

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ     

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU                 

W POSTĘPOWANIU. 

 

4.1.1. Wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 

4.1.2. Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ złożony w formie oryginału i podpisany przez 

osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

4.1.3. Parafowany na znak akceptacji projekt Umowy wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik  

nr 3 do SIWZ. 

4.1.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  

4.1.5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert. 

4.1.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument 

ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu Umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia. 

4.1.7. Wykaz osób spełniających wymóg opisany w ppkt. 3.1.2. lit. a odnośnie posiadania 

uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych. Do wykazu osób należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające 

nadanie stosownych uprawnień budowlanych, członkostwo właściwej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa oraz posiadane, wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej. 

4.1.8. Jeżeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie, każdy z podmiotów zobowiązany jest 

załączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt. 4.2., 4.4. i 4.5. 

4.1.9. Wszystkie oświadczenia Wykonawca składa w oryginale. 

4.1.10. Wszystkie dokumenty Wykonawca składa w oryginale lub w formie kopii 

poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną/e do podpisania oferty  

z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.   

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

 

5.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę w terminie do 31.10.2017 r. 

5.2. Wykonawca rozpocznie budowę w terminie nie później niż 3 dni od daty zawarcia Umowy. 
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6. PROCEDURA. 

 

6.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z przepisami  

§ 15 Regulaminu udzielenia zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” 

Sp. z o. o., zwanym dalej Regulaminem, określającym zasady i tryb udzielania zamówień, do 

których nie mają zastosowania zgodnie z art. 132 i art.. 133 ust. 1. przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 z póź. zm.). 

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.wodkan-belchatow.pl 

6.2. Kryteria oceny ofert:  

 Cena - 80%, 

 Okres gwarancji – 20% 

 

7. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE. 

7.1.  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.wodkan-belchatow.pl. 

7.2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu: 24.07.2017 r.        

do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, p. 100 (Kancelaria Zamawiającego).  

7.3. Termin i miejsce otwarcia ofert: 24.07.2017 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego  

p. 110. 

7.4. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 

 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                          

Bełchatów, dn. 07.07.2017 r.                             

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                 Zatwierdził: 

Wiceprezes Zarządu 

mgr inż. Piotr Pierzchała 
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