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Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 06 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obszarze „Centrum” oraz w 
nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, 
rzeką Rakówką (rejon ul. Bocznej), a także w rejonie Ujęcia Wody”” w Bełchatowie w 
ramach projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na 
terenie Miasta Bełchatowa”. 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. 
2010 roku, nr 113 poz. 759) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące 
pytania i prośby  
o wyjaśnienie treści SIWZ:  

 
Pytanie 1: „Do budowy kanalizacji sanitarnej mamy zamiar użyć studni z innego 

materiału – tworzywa sztucznego np.: PP (polipropylenu), jako materiału równoważnego o 
takich samych parametrach projektowych jak przewidziane studnie z PE (polietylen) czy 
PVC. Nadmieniamy, że PP(polipropylen) i PE (polietylen) SA produkowane wg tej samej 
normy PN-EN13476, a materiały polipropylen i polietylen należą do jednej grupy surowców 
– poliolefin. Czy zamawiający widzi jakieś przeciwwskazania?” 

 
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na zamianę materiału do wykonania studni 

rewizyjnych. Studnie rewizyjne ø 600 wykonać z PE lub PVC. Stosowane przez „WOD.-
KAN.” studnie rewizyjne na nowych sieciach wykonywane są z PE lub PVC. 
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