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Listwa zasilajaca 24 V DC

Zbiorniki wody
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044 733 13 28
044 733 13 27
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Krzysztof Szteleblak

Sprawdzit

Andrzej Dabrowski
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o Q<
Y ++ == + == 4 = + =
o HA L A profibusf 79— $7-300 Digital input SM321 l $7-300 Digital input SM321
[DP
-AZ1 32 Input DC 24V 16 Input DC 24V
2| 10.0 /2.3 Zadzial.zabez.sitowni |22] I2.0 /10.3 Zadzial.zabez. sitow 21 10.0 /15.3 Zadziatanie czujnika
Zasilanie 3110.1 /2.4 Potw.otwar. sitownika |23] I2.1 /10.4 Potw.otwar. sitownika 3] 10.1 /15.4 Zadziatanie zabezpiec
IM 153-1 4| 10.2 [/2.4 Potw.zamk. sitownika |24 I2.2 |/10.4 Potw.zamk. sitownika 4] 10.2 |/15.6 Zamkniety wtaz do
5(10.3 /2.5 Potw. sterow. lokalne |25| I2.3 /10.5 Potw. sterow. lokalne 5) 10.3 /15.6 Zamkniety wtaz do
6| 10.4 /4.3 Zadzial. zabezp. sil |26| I2.4 /12.3 Zadzial.zabez. siltow 6] 10.4 /15.8 Zadz.zabezp.
Ps 307 7| 10.5 |/4.a Potw. otwar. sitownik |27| 12.5 |[/12.4  Potw.otwar. sitownika | 7| 10.5 |/16.7 Zzadz.zabezp.
-IM1 8| 10.6 |/4.a Potw. zamk. sitownika |28| 12.6 |[/12.4 Potw.zamk. sitownika | 8| 10.6 |/17.5 zadz.zabezp. pompy wo
9] 10.7 /4.5 Potw. sterow.lokalneg [29] I2.7 /12.5 Potw. sterow. lokalne 9| 10.7 /26.1 REZERWA
5A
12| 11.0 /6.3 Zadzial. zabez. sito |32 I3.0 /14.3 Zadzial.zabez. sitow Q12| I1.0 /26.2 REZERWA
13 11.1 /6.4 Potw.otwar. sitownika |33 I3.1 /14.4 Potw.otwar. sitownika J13| I1.1 /26.3 REZERWA
14]11.2 /6.4 Potw.zamk. sitownika 341 13.2 /14.4 Potw.zamk. sitownika 141 11.2 /26.3 REZERWA
15] 11.3 /6.5 Potw. sterow. lokalne |35 I3.3 /14.5 Potw. sterow. lokalne §15| I1.3 /26.4 REZERWA
16| 11.4 /8.3 Zadzial.zabez. sitow |36 I3.4 /20.3 Rezerwa 16| 11.4 /26.5 REZERWA
SIMATIC 17| 11.5 /8.4 Potw.otwar. sitownika |37| I3.5 /20.4 Zadz zab Pomiaru chlo Q17| I1.5 /26.6 REZERWA
ET200M 18| I1.6 /8.4 Potw.zamk. siltownika 38| 13.6 /20.4 Rezerwa 18] I1.6 /26.6 REZERWA
$7-300 19] 11.7 /8.5 Potw. sterow. lokalne |39] I3.7 /20.5 %zadz zab Pomiaru chlo J19| I1.7 /26.7 REZERWA
Wykonano dla Sprawdzit Opracowat ABCAUTOMA L . =Zbiorniki wody
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aa $7-300 Digital output SM322 | =+ 57-300 Digital output sM322 | 9 for 57_1;% ::}3 — £'E | 57-300 Analog input sM 331 a £& | 57-300 Analog input SM 331
00 [339)
16 Output DC 24V 16 Output DC 24V 8 Input DC 24V 8 Input DC 24V
2] Q0.0 /1.7 Stop zasuwa 1 2]100.0 /11.7 Otwbdrz zasuwe 6 2| WO /2.6 Polozenie sitownika 2| IWo /18.3 Poziom w zbiorniku nr
3] Q0.1 /1.7 Otwérz zasuwe 1 3] Q0.1 /11.8 Zamknij zasuwe 6 . 3 3
2|00z |/1.8  zamknij zasuwe 1 4| Q0.2 |/13.7 Stop zasuwa 7 MOBY interface module ASMATS 7| yp /4.6  Polozenie silownika 1| 2 /18.4  Poziom w zbiorniku nr
5]100.3 /3.7 Stop zasuwa 2 5]100.3 /13.7 Otwérz zasuwe 7 5 5
6] 00.4 /3.7 Otwérz zasuwe 2 6] Q0.4 /13.8 Zamknij zasuwe 7 for S7300/ET200M 6| W4 /6.6 Polozenie silownika 6| TWa /18.4 Poziom w zbiorniku nr
71 0.5 /3.8 Zamknij zasuwe 2 71 Q0.5 /28.1 Zatacz chlorator 1 7 7
8]100.6 /5.7 Stop zasuwa 3 81 0Q0.6 /28.6 Zatacz chlorator 2 8| IWe6 /8.6 Potozenie sitownika 8| IWe /18.5 Poziom w zbiorniku nr
9( Q0.7 /5.7 Otwédrz zasuwe 3 9100.7 /27.3 REZERWA 9 9
121 Q1.0 /5.8 Zamknij zasuwe 3 12]01.0 /27.1 REZERWA 12| w8 /10.6 Polozenie silownika 12| 1wW8 /19.3 Pomiar pH w zbiorniku
13| Q1.1 /7.7 Stop zasuwa 4 131 01.1 /27.2 REZERWA 13 13
14]101.2 /7.7 Otwérz zasuwe 4 141 01.2 /27.3 REZERWA 14| IW10 /12.6 Polozenie sitownika 14| IW10 /19.2 Pomiar zawartos$ci chl
151 Q1.3 /7.8 Zamknij zasuwe 4 151 01.3 /27.3 REZERWA SILG 1 SLG 2 15 15
16| Q1.4 /9.7 Stop zasuwa 5 16| 01.4 /27.4 REZERWA 16| IWl2 /14.6 Polozenie silownika 16| 1TWl2 /19.7 Pomiar pH w zbiorniku
17| Q1.5 |/9.7 Otwérz zasuwe 5 17| 01.5 |[/27.5 REzZERWA e el 17 17
18] Ql.6 /9.8 Zamknij zasuwe 5 181 01.6 /27.6 REZERWA 00 EEA S 0 0EESE 18] w14 /18.7 REZERWA 18| 1TWl4 /19.7 Pomiar zawartosci chl
191 Q1.7 /11.7 Stop zasuwa 6 19]01.7 /27.6 REZERWA o © 0o RS 19 19
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Mikroprocesorowa
97-400 Betchatéow
ul.Przemystowa 9

Zbiorniki wody

1 2 3 4 5 6 7 8
-XDI2
8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 12 13 14 15 16 17 18 19
DI DI ,{\ DI ,{\ DI ,} DI ,} DI ,} DI ,{\ DI ,{\ DI ,}

10.7 /24.5] 11.0 /24.5] 11.1 /24.5] 11.2 /24.5] 11.3 /24.5] 11.4 /24.9] 11.5 /24.5] 11.6 /24.5) 11.7 /24.95
REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA
REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA
-DI2 -DI2 -DI2 -DI2 -DI2 -DI2 -DI2 -DI2 -DI2

Wykonano dla Sprawdzil Opracowal ABC AUTOMA 44 =Zbiorniki wody
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Mikroprocesorowa
97-400 Betchatéow
ul.Przemystowa 9

Zbiorniki wody

1 2 3 4 5 6 8
-D0O2
REZERWA
REZERWA
Q0.7 /25.3
DO
9
-XDO2 9,
-D0O2 -D0O2 -D0O2 -DO2 -DO2 -D0O2 -D0O2 -D0O2
REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA
REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA
Q1.0 /25.3] o1. /25.3] 01.2 /25.3] 01.3 /25.3] Q1.4 /25.3] 01.5 /25.3] 01.6 /25.3] 01.7 /25. 3]
DO ‘% DO ‘% DO ‘% DO DO DO ‘% DO ‘% DO
12 13 14 15 16 17 18 19
-XDO2
9 10 11 12 13 14 15 16
Wykonano dla Sprawdzil Opracowal ABC AUTOMA 44 =Zbiorniki wody
P Sp. 5. Andree Dabrowski| REZETWY WyJs¢ cyfrowych -
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97-400 Beichatoéw

12.07.2010

Tel. 044 733 13 28
Fax. 044 733 13 27

97-400 Betchatéow
ul.Przemystowa 9

1 2 3 4 5 6 8
-D0O2 -D0O2
Zatacz chlorator 1 Zatacz chlorator 2
Zatacz chlorator 1 Zatacz chlorator 2
Q0.5 /25.3 Q0.6 /25.3
DO DO
7 8
-XDO2’
5
Al 12|14 Al 12|14
~KPCL[ J----=-mmmmmmmmmmmmmmmmoo IT ~KPC2[F----=--mmmmmmmmmmmm o IT
R4 24V DC A2 11 R4 24V DC | A2 11
KPC2.A2 /)¢ s /28.2 KBC2.A2
o
I
o
0
x
=
S
©
§ Istniejace zasilanie Istniejace zasilanie
z gniazda sieciowego 230V AC z gniazda sieciowego 230V AC
-ZW CH -ZW _CH
TIYY 40%1,5 mm2 1 TIYY 40xL,5 mm2 3
L PE 1| N PE
-PC1 -PC2
Pompka dozowania Pompka dozowania
chloru nr chloru nr
/28.2 H— /28.7 H—
/28.2 S=—Tr—02= /28,7 2211
24 24
22 N 21 22 N 21
' '
24 ) 24 )
32 M 31 32 M 31
44 44
42 N 41 42 N4l
Wykonano dla S; dzit Opracowatl . . . . . =Zbi iki d
v pravozs i " l gi(.:jh;rr?d’\:l:m pabrowski| Sterowanie pompami dozujacymi w chlorowni Lorniel Wooy
Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji "WOD.-KaN| Andrzej Dabrowski Krzysztof Szteleblak AbveidA Automatyka +
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9 9 9 9 9 Skrzynka przytaczeniowa gniazd 400V AC i 230V AC
b oraz oéwietlenia w pomieszczeniu i komorze zasuw
-FR1 |1 |3 |5 |n
S I,
2 4 6 N
1 1 1
-F1 3 -F2 3 -F4 3 -75 2 -6 -F7 & -F8
B 324 B [2[F[° sea |2 [*[° B 16a 5 1en |2 B 16a s 10a |2 5 10a |2
. 4
= =z
B o
N [ 9099090900 | pr[ 9009090990 | : ﬁ
£ £
O O
2l 2
B 3|
3 3
(e} [e]
~ -
s o
3 3
< 2
)
= b= A )
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b b
o] (e} o] [e}
kel ™
oo oo -G1 -G2 -G3 -G4 -G5 -G6
33 33
o0 22 I T . I D S,
T1 L2 |13 T1 L2 |13 T1 L2 L3 TT L2 |3 e 5 Teer ] L P
' —] '
Gniazdo siltowe Gl Gniazdo sitowe G2 Gniazdo silowe G3 Gniazdo sitowe G4 HaNalal -i A l:

32A; Sh

322; 9h

16A;

9h

16A;

h

Gniazdo podwdéjne
230VAC z uziemieniem

Gniazdo podwdéine
230VAC z uziemieniem

Wykonano dla

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji "WOD.-KAN
ul. Sw. Faustyny Kowalskiej 9
97-400 Beichatoéw

Sprawdzit

Opracowat

Andrzej Dabrowski

Krzysztof Szteleblak

12.07.2010

Tel. 044 733 13 28
Fax. 044 733 13 27

97-400 Betchatéow
ul.Przemystowa 9

ABC AUTOMA : : 3 : &vad 3

Sp. J. Andrzej Dabrowski Rozdzielnia gniazd i oswietlenia
L SUTTNS | Automatyka

Mikroprocesorowa

Zbiorniki wody

=Zbiorniki wody

+

Strona 29

z 30 str.




1 2 3 4 5 6 7 8
© = o«
o o o
3 33
NN
b s
=
121 2] =
Ll Ll 2l
N N |
§
£ £ |
o] o] =
of of 8
© [}
Oprawy o$wietleniowe w pomieszczeniu zasuw
1
=S1pA
Wiacznik 2
Swiatla
W pomlieszczeniu
zasuw
© = o«
o o o
R
NEENEEN
=
EE e
12| 0| =]
| | 2l
N N| |
§
g
9
4 -H1 N —H2 T -H3 N =y T
2 | 2|
[e e 0 PE PE
1
=S2 1A
2
Wiacznik
swiatta
w komorze
zasuw
Oprawy o$wietleniowe w komorze zasuw
-H6 -H7
PE| PE
Wykonano dla Sprawdzil Opracowal ABCAUTOMA s . . L =Zbiorniki wody
- - N - Sp. J. Andrzej Dabrowski Oswietlenie pomieszczenia i komory zasuw -
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ul. $w. Faustyny Kowalskiej 9

97-400 Beichatow 12.07.2010

Fax. 044 733 13 27

ul.Przemystowa 9




1 2 3 4 7 8
Oznaczenie kabla . . . . Oznaczenie kabla | Str.
Lista zaciskowa:=Zbiorniki wody-XAI1 1
zewnetrznego wewnetrznego
4 Cel > = Cel >
o Zewnetrzny | g o Wewnetrzny X
I n
® 3 - o c
~ o ~
= 35 ~
[ 3 N N (7] o n T
2 9 < |0 D 0 < )
x o S |0 - N = =
s} N o | ® 1) Q ®
< ® N 5 ¢}
— 5 ) x = N
3 o [ [0} (0]
<
-XS2 6 1 -AIl 2 /2.6
-XS2 7 2 -AT1 3 /2.7
-XS2 18 3 -AIl 4 /4.6
-XS2 19 4 -AT1 5 /4.7
-XS2 30 5 -AIl 6 /6.6
-XS2 31 6 -AT1 7 /6.7
-X82 42 7 -AIl 8 /8.6
-XS2 43 8 -AT1 9 /8.7
-X82 54 9 -AIl 12 /10.6
-XS2 55 10 -AT1 13 /10.7
-X82 66 11 -AIl 14 /12.6
-XS2 67 12 -AT1 15 /12.7
-X82 78 13 -AIl 16 /14.6
-XS2 79 14 -AT1 17 /14.7
15 -AIl 18 /18.7
16 -AT1 19 /18.7
Wykonano dla Sprawdzil Opracowal . =
] Sb. 9. Andreo Dabrowsid| DLStWa XATL }
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji "WOD.-KAN| Andrzej Dabrowski Krzysztof Szteleblak " e PG | Zaktad Automatyki
ul. $w. Faustyny Kowalskiej 9 Tel. 044 733 13 28 97-400 Belchatow Zbiorniki wody Strona 1
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1 2 3 4 5 7 8
Oznaczenie kabla . . L . _ Oznaczenie kabla | Str.
Lista zaciskowa:=Zbiorniki wody-XAI2 >
zewnetrznego wewnetrznego
I I U U I I I U
AR AR AR ~ Cel z z cel >
g O I A = = - -3 o Zewnetrzny | g o Wewnetrzny =
3 3 3 =} 3 3 =) 3 x x
S| 22223 ]z2]|3 3 ® c
ElZ|E|5 |5 |5|z%|3 e o o = o) ®
(3515|358 |s|%§]|:¢s - N L = N T N
o} o} o o 0 5 o} ) N =) ~
Q Q Q Q Q a Q a c 3 N N %] o n T
R A A B B B R I =} 0 < o s o N o
gls12|2lsls|z2|s x Q & o ~ N = =
|3|a|3|3|3|3T|% o N o o ) ) e ®
clI|g TSI s| 23 < ® N @ 5 0
N N N N T T =. 35 ) = =. N
A - - O P I I 5 ~ c o )
= Z | <
clelole |2 2]3]% <
1 Pomiar poziomu w zbiorniku nr 1 poziom p -H1 + 1 -AI2 2 /18.3
2 Pomiar poziomu w zbiorniku nr 1 poziom p | -H1 -1 2 -RI2 3 /18.3
1 Pomiar poziomu w zbiorniku nr 1 poziom r -H1P + 3 -AI2 4 /18.4
2 Pomiar poziomu w zbiorniku nr 1 poziom r | -H1P -] a -AI2 5 /18.4
1 Pomiar poziomu w zbiorniku nr 2 poziom p -H2 + 5 -AI2 6 /18.4
2 Pomiar poziomu w zbiorniku nr 2 poziom p | -H2 -] s -AI2 7 /18.5
1 Pomiar poziomu w zbiorniku nr 2 poziom r -H2P + 7 -AI2 8 /18.5
2 Pomiar poziomu w zbiorniku nr 2 poziom r | -H2P -] s -AI2 9 /18.5
1 Pomiar chloru -FCL1 4 9 -AI2 12 /19.3
2 Pomiar chloru -FCL1 5] 10 -AI2 13 /19.3
1 Pomiar chloru -FCL1 1] 11 -AI2 14 /19.2
2 Pomiar chloru -FCL1 2| 12 -AI2 15 /19.2
1 Pomiar chloru -FCL2 4 13 -AI2 16 /19.7
2 Pomiar chloru -FCL2 5] 14 -AI2 17 /19.7
1 Pomiar chloru -FCL2 1 15 -AI2 18 /19.7
2 Pomiar chloru -FCL2 2] 16 -AI2 19 /19.7
Wykonano dla Sprawdzil Opracowak ABC AUTOMA i -
Sp. J. Andrzej Dabrowski Listwa XAI2 +
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1 2 3 4 7 8
Oznaczenie kabla . . . . Oznaczenie kabla | Str.
Lista zaciskowa:=Zbiorniki wody-XDI1
zewnetrznego wewnetrznego 3
Cel Cel
o z = w t z
0] Zewnetrzny | o ewnetrzny al
~ n x
® 3 —- o c
-~ (o) o |® ~ N )
- N = |7 3 T N
c =) N N (7] 3
< - Q N )
2 » = |0 o 0 < )
x~ o QD 0 - N - =
o N o |a o ) < @
<
= ) o |= =4 N
3 o [= o (0]
<
-QS21 54 1 -DI1 2 /2.3
-XS2 8 2 -DI1 3 /2.4
-XS2 9 3 -DI1 4 /2.4
-XS2 10 4 -DI1 5 /2.5
-QS7Z2 54 5 -DI1 6 /4.3
-XS2 20 6 -DI1 7 /4.4
-X82 21 7 -DI1 8 /4.4
-XS2 22 8 -DI1 9 /4.5
-QSZ3 54 9 -DI1 12 /6.3
-XS2 32 10 -DI1 13 /6.4
-X82 33 11 -DI1 14 /6.4
-XS2 34 12 -DI1 15 /6.5
-Q524 54 13 -DI1 16 /8.3
-XS2 44 14 -DI1 17 /8.4
-X82 45 15 -DI1 18 /8.4
-XS2 46 16 -DI1 19 /8.5
-0S25 54 17 -DI1 22 /10.3
-XS2 56 18 -DI1 23 /10.4
-X82 57 19 -DI1 24 /10.4
-XS2 58 20 -DI1 25 /10.5
-QS%6 54 21 -DI1 26 /12.3
-XS2 68 22 -DI1 27 /12.4
-XS2 69 23 -DI1 28 /12.4
-XS2 70 24 -DI1 29 /12.5
-QSz27 54 25 -DI1 32 /14.3
-XS2 80 26 -DI1 33 /14.4
-X82 81 27 -DI1 34 /14.4
-XS2 82 28 -DI1 35 /14.5
-DI1 36 29 /20.3
-DI1 37 30 -FCL1 14 /20.4
-DI1 38 31 /20.4
-DI1 39 32 -FCL2 14 /20.5
Wykonano dla Sprawdzil Opracowak ABC AUTOMA i -
Sp. J. Andrzej Dabrowski Listwa XDI1
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji "WOD.-KAN| Andrzej Dabrowski Krzysztof Szteleblak " e PG | Zaktad Automatyki '
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Oznaczenie kabla

Lista zaciskowa:=Zbiorniki wody-XDI2

Oznaczenie kabla

Str.

zewnetrznego wewnetrznego 4
U Il
N[N 4 Cel > = Cel >
o | o
oo o Zewnetrzny | o Wewnetrzny =
2] 2 —_-
3 —~ o) o x O »n
LY = - N N
g g — N = T
o} o 35 = ~
e | g < P NN A ) N T
< | < o) QL < (o o ) < ]
s|s x 2 Q19 - N & =
5| @ o 3] o ) QO o
N | s < ) N » 5 0
= 35 I x~ = N
c|c = = c ) o
E < @
-KCR 11| 1 -DI2 2 /15.3
-FCR 14| 2 -DI2 3 /15.4
1 Czujnik otwarcia wtazu do zbiornika nr 1 -2B1 14 3 -DI2 4 /15.6
1 Czujnik otwarcia wiazu do zbiornika nr 2 | -2B2 14| 4 -DI2 5 /15.6
-FB 14] 5 -DI2 6 /15.8
-FGR 14] 6 -DI2 7 /16.7
-FP1 14| 7 -DI2 8 /17.5
-DI2 9] 8 /26.1
-DI2 12| 9 /26.2
-DI2 13 | 10 /26.3
-DI2 14 | 11 /26.3
-DI2 15 | 12 /26.4
-DI2 16 | 13 /26.5
-DI2 17 | 14 /26.6
-DI2 18 | 15 /26.6
-DI2 19| 16 /26.7
Wykonano dla Sprawdzil Opracowak ABC AUTOMA i -
‘ Sp. J. Andrzej Dabrowski Listwa XDI2 R
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji "WOD.-KAN Andrzej Dabrowski Krzysztof Szteleblak " e PG | Zaktad Automatyki
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1 2 3 4 5 7 8
Oznaczenie kabla . . . - Oznaczenie kabla | Str.
Lista zaciskowa:=Zbiorniki wody-XDO1 5
zewnetrznego wewnetrznego
4 Cel > = Cel >
) Zewnetrzny | g ) Wewnetrzny X
~
® 3 A o c
- o x~
= 35 =~
< 3 NN Q o N T
—-
2 9 < |0 o 0 < )
x~ o QD 0 - N - =
s} N o | ® 1) Q ®
< ® N 5 1(31
— 5 ) x =
35 - c (0] ®
o
<
-KSZ1S Al 1 -DO1 2 /1.7
-KSz10 Al 2 -DO1 3 /1.7
-KSZ12Z Al 3 -DO1 4 /1.8
-KSz2S Al 4 -DO1 5 /3.7
-KS87%20 Al 5 -DO1 6 /3.7
-KSz22 Al 6 -DO1 7 /3.8
-KSZ3S Al 7 -DO1 8 /5.7
-KSz30 Al 8 -DO1 9 /5.7
-KSZ37 Al 9 -DO1 12 /5.8
-KSz4s Al 10 -DO1 13 /7.7
-KSz40 Al 11 -DO1 14 /7.7
-KSz4z Al 12 -DO1 15 /7.8
-KSZ5S Al 13 -DO1 16 /9.7
-KSz50 Al 14 -DO1 17 /9.7
-KSZ52 Al 15 -DO1 18 /9.8
-KSZ6S Al 16 -DO1 19 /11.7
Wykonano dla Sprawdzil Opracowal . =
] Sb. 9. Andreo Dabrowsii| P1StWa XDOL }
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji "WOD.-KAN| Andrzej Dabrowski Krzysztof Szteleblak " e PG | Zaktad Automatyki
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Oznaczenie kabla le) i St
. . . L. znaczenie kabla r.
Lista zaciskowa:=Zbiorniki wody-XDO?2
zewnetrznego wewnetrznego 6
Cel Cel
o z = w t >
0] Zewnetrzny | o ewnetrzny al
= ~
»
® 3 - c
— o o o) x O (2]
- N = |7 N T N
c =) N N (7] 3
5 o < - Q N T
< | Yy o < o
x o S |0 - N = =
o N o |a o ) < @
= =} o |x 3, N
o} 5 c [0} ®
<
-KS760 Al 1 -D02 2 /11.7
-KSz62Z Al 2 -D02 3 /11.8
-KSZ7S Al 3 -D02 4 /13.7
-KSz70 Al 4 -D02 5 /13.7
-KSZ72 Al 5 -D02 6 /13.8
-KPC1 Al 6 -D02 7 /28.1
-KPC2 Al 7 -D02 8 /28.6
8 -D02 9 /27.3
9 -D02 12 /27.1
10 -D02 13 /27.2
11 -D02 14 /27.3
12 -D02 15 /27.3
13 -D02 16 /27.4
14 -D02 17 /27.5
15 -D02 18 /27.6
16 -D02 19 /27.6
Wykonano dla Sprawdzil Opracowal . =
] Soe 5+ Andrzej Dabrowski| LiStwa XDO2
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji "WOD.-KAN| Andrzej Dabrowski Krzysztof Szteleblak " e PG | Zaktad Automatyki '
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Oznaczenie kabla Oznaczenie kabla Str.
Lista zaciskowa:=Zbiorniki wody-XEKW 9
zewnetrznego wewnetrznego
Cel
= z < >
) Zewnetrzny | g ) Wewnetrzny X
X 7]
o 3 - o c
~ o ~
= 35 =~
[ 3 N N %] o 3 T
2 » < v o 0 : o
x (¢) QD le) el N - =
0 N o | o o Q o
< ® N 5 Q
—. 5 ) x = N
3 o [= o (0]
<
Ekran Ek 1 -XZ1 20 /23.7
Ekran Ek 2 -WH2P Ek /23.7
Ekran Ek 3 /23.7
Ekran Ek 4 /23.8
Ekran Ek 5 /23.8
Ekran Ek 6 /23.8
Ekran Ek 7 /23.8
Ekran Ek 8 /23.8
Ekran Ek 9 /23.8
Ekran Ek 10 /23.8
Wykonano dla Sprawdzil Opracowat . =
Pt Sp_ 0 Andirze] Dabrowsii| LiStwa XEKW }
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji "WOD.-KAN| Andrzej Dabrowski Krzysztof Szteleblak S e . Zaktad Automatyki
ul. $w. Faustyny Kowalskiej 9 97-400 Belchatow Zbiorniki wody Strona 7
97-400 Beichatow 12.07.2010 ul.Przemystowa 9 z 14 str.




1 2 3 4 5 7 8
Oznaczenie kabla . . . . Oznaczenie kabla | Str.
Lista zaciskowa:=Zbiorniki wody-XS1
zewnetrznego wewnetrznego 8
4 Cel > = Cel A >
) Zewnetrzny | g ) Wewnetrzny z S
= 3 7] 3 é_
[0 - EX
Py o) T o x S z 7]
c 5 N N ” 3 J 8 =
> 5 s 5 2 & g3
= 0 Q o ~ N Ry IE Py
0 N o g o ) < 3 o
= 5 g x 3. N <
S5 = = ) [0} N
< o E
-FCL1 13 1 -AZ +V /22.4
2 -Xs2 11 /22.4
3 -XS2 23 /22.4
4 -Xs2 35 /22.5
5 -XS2 47 /22.5
6 -Xs2 59 /22.5
7 -2AM1 2 /22.5
8 -Xs2 83 /22.5
9 -KSZ1S 14 /22.5
-DI1 1 10 -KSz7z 14 /22.5
-DI1 21 11 -0Sz1 53 /22.5
-DI2 L+ 12 -Qsz7 53 /22.5
-DO1 1 13 -KCR 14 /22.5
-DO1 11 14 -FCR 13 /22.6
-D02 1 15 -2AM1 1 /22.6
-D02 11 16 -APO L+ /22.6
System identyfikacji —AM 19| 17 -FB 1 /22.6
-AIl 1 18 -FWS 13 /22.6
-AI2 1 19 -FP1 13 /22.6
-KPC1 A2 20 -RAZ -V /22.6
21 -XS2 12 /22.7
22 -Xs2 24 /22.7
23 -XS2 36 /22.7
24 -Xs2 48 /22.7
25 -XS2 60 /22.7
26 -Xs2 72 /22.7
27 -XS2 84 /22.7
-DI1 20 28 -KSz1s A2 /22.7
-DI1 40 29 -KSZ7Z A2 /22.7
-DI2 M 30 -APO M /22.7
-DO1 10 31 -XS2 4 /22.8
-DO1 20 32 -Xs2 16 /22.8
-DO2 10 33 -XS2 28 /22.8
-D02 20 34 -Xs2 40 /22.8
System identyfikacji -AM 20| 35 -XS2 52 /22.8
-AIl 20 36 -Xs2 64 /22.8
-AI2 20 37 -XS2 76 /22.8
Wykonano dla Sprawdzit Opracowal M giciulﬂral dabrowsid Listwa XS1 =
Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji "WOD.-Kan| Andrzej Dabrowski Krzysztof Szteleblak ! o LTSN Zaktad Automatyki '
ul. $w. Faustyny Kowalskiej 9 Tel. 044 733 13 28 97-400 Belchatow Zbiorniki wody Strona 8
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1 2 3 4 6 7 8
Oznaczenie kabla Oznaczenie kabla Str.
Lista zaciskowa:=Zbiorniki wody-XS2 9
zewnetrznego wewnetrznego
NN AR Cel Cel
cslg|lg]|g - z < W t >
o | o | oo o Zewnetrzny |c o ewnetrzny 5
3 3 3 3 x
31222 ~ 3 o c
ol R I @ o P = 0 ®
g g 2 g - N T [ - N T N
o o o o 3 > ~
O - - c =} N N o o N T
sls|s|s = » < o y o & o
sls]s]z2 = 0 8 |o 2 N < o
0| o6l alo s} N o |z o 1) QO )
N | N|NJ|N < o N |2 S 0
N W N - —. 5 ) x = N
N N N N 3 — = [0) (0]
C C c|E < ®
< | <] <X
1 Sitownik zasuwy nr 1 -521 2 1 -KSZ1Z 11 /1.2
2 Silownik zasuwy nr 1 -sz1 3| 2 -KSZ10 11 /1.3
3 Sitownik zasuwy nr 1 -Sz1 4 3 -KSZ1S 11 /1.3
4 Silownik zasuwy nr 1 -sz1 s| 4 -XS1 31 /1.3
zi-z6| Sitownik zasuwy nr 1 -5z1 6 5 -XZ1 13 /1.3
B Silownik zasuwy nr 1 -sz1 7| s -XAT1 1 /1.3
6 Sitownik zasuwy nr 1 -5z1 8 7 -XAIl 2 /1.3
7 Sitownik zasuwy nr 1 -571 19 8 -XDI1 2 /1.3
8 Sitownik zasuwy nr 1 -521 20 9 -XDI1 3 /1.3
9 Sitownik zasuwy nr 1 -571 21| 10 -XDI1 4 /1.4
10 Sitownik zasuwy nr 1 -s21 38| 11 -Xs1 2 /1.4
11 Sitownik zasuwy nr 1 -571 39 | 12 -XS1 21 /1.4
1 Sitownik zasuwy nr 2 -S72 2 13 -KSZ22 11 /3.2
2 Silownik zasuwy nr 2 -sz2 3| 14 -KS220 11 /3.3
3 Sitownik zasuwy nr 2 -S72 4 15 -KSZ2S 11 /3.3
4 Sitownik zasuwy nr 2 -572 5] 16 -XS1 32 /3.3
zi-29 Sitownik zasuwy nr 2 -S72 6 17 -X21 14 /3.3
5 Sitownik zasuwy nr 2 -572 7] 18 -XAILl 3 /3.3
6 Sitownik zasuwy nr 2 -522 8| 19 -XAILl 4 /3.3
7 Sitownik zasuwy nr 2 -572 19 | 20 -XDI1 6 /3.3
8 Sitownik zasuwy nr 2 -522 20 [ 21 -XDI1 7 /3.3
9 Sitownik zasuwy nr 2 -572 21 | 22 -XDI1 8 /3.4
10 Sitownik zasuwy nr 2 -522 38 | 23 -Xs1 3 /3.4
11 Sitownik zasuwy nr 2 -572 39 | 24 -XS1 22 /3.4
1 Sitownik zasuwy nr 3 -5723 2 25 -KSZ3%2 11 /5.2
2 Silownik zasuwy nr 3 -sz3 3| 26 -KS230 11 /5.3
3 Sitownik zasuwy nr 3 -5723 4 27 -KSZ3s 11 /5.3
4 Sitownik zasuwy nr 3 -573 5] 28 -XS1 33 /5.3
zi-% Sitownik zasuwy nr 3 -523 6] 29 -X21 15 /5.3
5 Sitownik zasuwy nr 3 -573 7| 30 -XAILl 5 /5.3
6 Sitownik zasuwy nr 3 -523 8 | 31 -XAILl 6 /5.3
7 Sitownik zasuwy nr 3 -573 19 | 32 -XDI1 10 /5.3
8 Sitownik zasuwy nr 3 -s23 20 [ 33 -XDI1 11 /5.3
9 Sitownik zasuwy nr 3 -573 21| 34 -XDI1 12 /5.4
10 Sitownik zasuwy nr 3 -523 38 | 35 -XS1 4 /5.4
11 Sitownik zasuwy nr 3 -573 39 | 36 -XS1 23 /5.4
1 Sitownik zasuwy nr 4 -5724 2 37 -KSZ4Z 11 /7.2
2 Sitownik zasuwy nr 4 -574 3] 38 -KSZ40 11 /7.3
3 Sitownik zasuwy nr 4 -5724 4 39 -KSZ4S 11 /7.3
4 Sitownik zasuwy nr 4 -574 5] 40 -XS1 34 /7.3
21-20) Sitownik zasuwy nr 4 -574 [3 41 -XZ21 16 /7.3
Wykonano dla Sprawdzil Opracowak ABC AUTOMA i -
Sp. J. Andrzej Dabrowski Listwa XS2 +
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Oznaczenie kabla . . o Oznaczenie kabla Str.
Lista zaciskowa:=Zbiorniki wody-XS2 10
zewnetrznego wewnetrznego
U U U il
AR - Cel z z ce! >
g o |o|¢d o Zewnetrzny |c o Wewnetrzny Z
3020212 ~ 3 ¢ 2
ol R I @ o P = 0 ®
NN - N L b = N T N
S T - c 5 N N » 2 N 3
SIS s]s > o < |o o 0 < 0o
212|232 = 0 o |0 ~ N Ry =
0|l ol o s} N o |z o 1) QO )
N | N| N[N < o N [@ S 0
~N o RN = > ) ~ =l N
N N N b S5 - c 0] (0]
clc|cl|c < °
< < <
5 Sitownik zasuwy nr 4 -5724 7 42 -XAIl 7 /7.3
6 Sitownik zasuwy nr 4 -574 8| 43 -XAILl 8 /7.3
7 Sitownik zasuwy nr 4 -524 19 | 44 -XDI1 14 /7.3
8 Sitownik zasuwy nr 4 -574 20 | 45 -XDI1 15 /7.3
9 Sitownik zasuwy nr 4 -524 21| 46 -XDI1 16 /7.4
10 Sitownik zasuwy nr 4 -574 38 | 47 -XS1 5 /7.4
11 Sitownik zasuwy nr 4 -524 39 | 48 -Xs1 24 /7.4
1 Silownik zasuwy nr 5 -525 2| a9 -KSZ57 11 /9.2
2 Sitownik zasuwy nr 5 -S75 3 50 -KSZ50 11 /9.3
3 Silownik zasuwy nr 5 -525 4| s1 -KSZ55 11 /9.3
4 Sitownik zasuwy nr 5 -525 5| 52 -XS1 35 /9.3
zi-29 Sitownik zasuwy nr 5 -575 6| 53 -XZ1 17 /9.3
5 Silownik zasuwy nr 5 -525 7| 54 -XAI1 9 /9.3
6 Sitownik zasuwy nr 5 -575 8| 55 -XAILl 10 /9.3
7 Sitownik zasuwy nr 5 -525 19 | 56 -XDI1 18 /9.3
8 Sitownik zasuwy nr 5 -575 20 | 57 -XDI1 19 /9.3
9 Sitownik zasuwy nr 5 -525 21| 58 -XDI1 20 /9.4
10 Sitownik zasuwy nr 5 -575 38 | 59 -XS1 6 /9.4
11 Sitownik zasuwy nr 5 -525 39 | 60 -Xs1 25 /9.4
1 Sitownik zasuwy nr 6 -576 2| 61 -KSZ62 11 /11.2
2 Sitownik zasuwy nr 6 -S76 3 62 -KSZ60 11 /11.3
3 Sitownik zasuwy nr 6 -576 4| 63 -KSZ6S 11 /11.3
4 Sitownik zasuwy nr 6 -526 5| 64 -XS1 36 /11.3
zi-29 Sitownik zasuwy nr 6 -576 6| 65 -XZ1 18 /11.3
5 Sitownik zasuwy nr 6 -526 7| 66 -XAI1 11 /11.3
6 Sitownik zasuwy nr 6 -576 8| 67 -XAILl 12 /11.3
7 Sitownik zasuwy nr 6 -526 19 | 68 -XDI1 22 /11.3
8 Sitownik zasuwy nr 6 -576 20 | 69 -XDI1 23 /11.3
9 Silownik zasuwy nr 6 -526 21| 70 -XDI1 24 /11.4
10 Sitownik zasuwy nr 6 -576 38 | 71 -XS1 7 /11.4
11 Silownik zasuwy nr 6 -526 39| 72 -Xs1 26 /11.4
1 Silownik zasuwy nr 7 -527 2| 73 -KSZ7%Z 11 /13.2
2 Sitownik zasuwy nr 7 -527 3| 74 -KS270 11 /13.3
3 Silownik zasuwy nr 7 -527 4| 75 -KSZ7S 11 /13.3
4 Sitownik zasuwy nr 7 -527 5| 76 -Xs1 37 /13.3
zi-2| Silownik zasuwy nr 7 -527 5| 77 -xz1 19 /13.3
5 Sitownik zasuwy nr 7 -527 7| 78 -XAI1 13 /13.3
6 Silownik zasuwy nr 7 -527 8| 79 -XAT1 14 /13.3
7 Sitownik zasuwy nr 7 -527 19 | 80 -XDI1 26 /13.3
8 Silownik zasuwy nr 7 -527 20 | 81 -XDI1 27 /13.3
9 Sitownik zasuwy nr 7 —527 21| 82 -XDI1 28 /13.4
Wykonano dla Sprawdzil - Opraw:az — M giciul%@;w Da:rowski Listwa XS2 -
6 i " _ rzyszto ztelebla e BN, | Zaktad Automatyki
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Oznaczenie kabla . . o Oznaczenie kabla Str.
Lista zaciskowa:=Zbiorniki wody-XS2 Wwewnelrznedo 11
zewnetrznego € 9
Il Il Il Ce|
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- N ~N E 35 g x E N
C [ ) S5 = c o [0}
<3| < ®
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10 Sitownik zasuwy nr 7 -527 38 | 83 -Xs1 8 /13.4
11 Sitownik zasuwy nr 7 -Sz7 39 84 -Xs1 27 /13.4
2 Czujnik otwarcia witazu do zbiornika nr 2 -2B2 13 85 * -FB 2 /15.7
2 Czujnik otwarcia wtazu do zbiornika nr 1 -2B1 13 86 ) /15.7
Wyk: dl S dzilt Opracowatl . =
ykonano dla prawdzi M O Dabrowski| LiiStwa XS2 :
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji "WOD.-KAN| Andrzej Dabrowski Krzysztof Szteleblak S e . Zaktad Automatyki
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Oznaczenie kabla . . . - Oznaczenie kabla | Str.
Lista zaciskowa:=Zbiorniki wody-XZ1
zewnetrznego wewnetrznego 12
Cel Cel
o z = w t z
0] Zewnetrzny | o ewnetrzny al
= ?\“
)
® 3 —- c
—- 0 o o) x @] 7]
- N = |7 N T N
c =) N N (7] 3
5 o < - Q N )
= |9 o o < )
x o S |0 - N = =
o N o |a o ) < @
= =} o |x 3, N
3 o [= o (0]
<
-BL 1 -FCR 1 /23.5
-FZ 1 2 -FWS 1 /23.5
3 -FAZ1 2 /23.5
4 /23.5
-SPB1 L 5 -FCL1 1 /23.5
-BL 6 -XZ2 30 /23.5
-AZ N 7 -KCR A2 /23.5
-AZ1 N 8 -Ws N /23.6
-X22 37 9 -2GR N /23.6
-SPB1 N 10 -Xz2 33 /23.6
-BL 11 -Ws PE /23.6
-SPB1 PE 12 -Xz2 34 /23.6
-X82 5 13 -APO PE /23.6
-XS2 17 14 -RAZ PE /23.6
-X82 29 15 -AZ1 PE /23.6
-XS2 41 16 /23.6
-X82 53 17 /23.6
-XS2 65 18 /23.7
-XS2 77| 19 /23.7
-XZ2 39 20 -XEKW 1 /23.7
Wykonano dla Sprawdzil Opracowal . =
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Oznaczenie kabla

Str.

zewnetrznego wewnetrznego 13
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3 3 EA 3| 2 EA EA 3| 2 x 3 n 3 3 o
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< < T T D T D D D o] Q > [] N ) < < < o
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6lo|lo|a|o|a|o o N o |= o o @ o
TIQ[N|IN|N|N|N[ININ o N | 0 01| Q
2l N|o|o|s]|w|N]|2 = 5 ~ 3 N ol I
o T N O S I O BRI (N S = ® e o o i
- r [
<|=2lcflclelelcelc|t < ® N| N
<< |[=<[=<]<[=[=<]=]<
1 Sitownik zasuwy nr 1 -521 Ul 1 -0521 2 /1.2
2 Sitownik zasuwy nr 1 -571 V1 2 -QSz1 4 /1.2
3 Sitownik zasuwy nr 1 -521 Wl 3 -0521 6 /1.2
zi-26| Sitownik zasuwy nr 1 -571 PE 4 -BL /1.2
1 Sitownik zasuwy nr 2 -522 Ul 5 -Q522 2 /3.2
2 Sitownik zasuwy nr 2 -572 V1 6 -Q522 4 /3.2
3 Sitownik zasuwy nr 2 -S72 Wl 7 -QSz2 6 /3.2
zi-29 Sitownik zasuwy nr 2 -572 PE 8 -BL /3.2
1 Sitownik zasuwy nr 3 -523 Ul 9 -05z3 2 /5.2
2 Sitownik zasuwy nr 3 -573 vi| 10 -Q5z3 4 /5.2
3 Sitownik zasuwy nr 3 -523 wi | 11 -05z3 6 /5.2
zi-29 Sitownik zasuwy nr 3 -573 PE | 12 -BL /5.2
1 Sitownik zasuwy nr 4 -524 ul | 13 -Qsz4 2 /7.2
2 Sitownik zasuwy nr 4 -574 vi| 14 -Q5z4 4 /7.2
3 Sitownik zasuwy nr 4 -524 Wl | 15 -Qsz4 6 /7.2
zi-29| Sitownik zasuwy nr 4 -574 PE | 16 -BL /7.2
1 Silownik zasuwy nr 5 -525 vl | 17 -0525 2 /9.2
2 Sitownik zasuwy nr 5 -575 vi| 18 -QSZ5 4 /9.2
3 Sitownik zasuwy nr 5 -525 wi| 19 -0525 6 /9.2
zi-29] Sitownik zasuwy nr 5 -575 PE | 20 -BL /9.2
1 Sitownik zasuwy nr 6 -S76 ul | 21 -QS26 2 /11.2
2 Sitownik zasuwy nr 6 -576 vi| 22 -Q526 4 /11.2
3 Sitownik zasuwy nr 6 -526 wi | 23 -0526 6 /11.2
zi-z¢ Sitownik zasuwy nr 6 -576 PE | 24 -BL /11.2
1 Sitownik zasuwy nr 7 -527 ul | 25 -Q527 2 /13.2
2 Sitownik zasuwy nr 7 -527 vi| 26 -Q527 4 /13.2
3 Sitownik zasuwy nr 7 -527 wl | 27 -QS27 6 /13.2
zi-z¢ Silownik zasuwy nr 7 -s27 pE | 28 -BL /13.2
1 Czujnik ruchu w pomieszczeniu zasuw -CR BR | 29 -FCR 2 /15.1
2 Czujnik ruchu w pomieszczeniu zasuw -CR Bu [ 30 -x21 6 /15.2
zi-z Czujnik ruchu w pomieszczeniu zasuw -CR R| 31 -KCR Al /15.2
1 Pompa wypompowujaca wode z komory zasuw -p1 L| 32 -FP1 2 /17.2
2 Pompa wypompowujaca wode z komory zasuw -P1 N 33 -XZ1 10 /17.2
zi-29 Pompa wypompowujaca wode z komory zasuw -P1 PE | 34 -Xz1 12 /17.3
-FCL1 2| 35 -FCLL L 1 /19.2
-FCL2 2| 36 -FCL2 L 1 /19.7
-X21 9| 37 [4 -FCL1 N 2 /19.3
38 [} ~FC12 N 2 /19.8
-X21 20 | 39 [4 -FCL1 PE zi-26| /19.3
40 ¢ -FCL2 PE zi-29 /19.8
Wykonano dla i Opracowat . =
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1 System identyfikacji -2AM1 2 1 —AM 4 /25.4
2 System identyfikacji -2AM1 6| 2 -AM 5 /25.4
3 System identyfikacji -2AM1 3 3 —AM 6 /25.4
4 System identyfikacji -2AM1 5| 4 -AM 7 /25.4
5 -AM 8 /25.4
B System identyfikacji -2AM1 7 6 -AM 9 /25.5
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Lista kabli:WOD-KAN Beichatoéw =Zbiorniki wody Strona: 1
N Urzadzenie Oznaczenie Typ llosc¢ Oznaczenie celu
r- zewnetrzne kabla kabla zyt
1 =zbiorniki wody-CR =zbiorniki wody-WCR LIYY 3x1,0 3 Czujnik ruchu w pomieszczeniu zasuw
2 =Zbiorniki wody-KPC1l =Zbiorniki wody-ZW CH LIYY 40x1,5 mm2 4
3 =Zbiorniki wody-SZ1 =Zbiorniki wody-WSZ1l.1 LIYY 4x1,5 mm 4 Sitownik zasuwy nr 1
4 =Zbiorniki wody-SZ1l =Zbiorniki wody-WSZ1.2 LIYCY 14xlmm 12 Sitownik zasuwy nr 1
5 =Zbiorniki wody-SZ2 =Zbiorniki wody-WSZ2.1 LIYY 4x1,5 mm 4 Sitownik zasuwy nr 2
6 =Zbiorniki wody-SZ2 =Zbiorniki wody-WSZ2.2 LIYCY 14xlmm 12 Sitownik zasuwy nr 2
7 =Zbiorniki wody-S2z3 =Zbiorniki wody-WSz3.1 LIYY 4x1,5 mm 4 Sitownik zasuwy nr 3
8 =Zbiorniki wody-SZ3 =Zbiorniki wody-WSZ3.2 LIYCY 14xlmm 12 Sitownik zasuwy nr 3
9 =Zbiorniki wody-SZ4 =Zbiorniki wody-WSZ4.1 LIYY 4x1,5 mm 4 Sitownik zasuwy nr 4
10 =Zbiorniki wody-SZ4 =Zbiorniki wody-WSZ4.2 LIYCY 14xlmm 12 Sitownik zasuwy nr 4
11 =Zbiorniki wody-SZ5 =Zbiorniki wody-WSZ5.1 LIYY 4x1,5 mm 4 Sitownik zasuwy nr 5
12 =Zbiorniki wody-SZ5 =Zbiorniki wody-WSZ5.2 LIYCY 14xlmm 12 Sitownik zasuwy nr 5
13 =Zbiorniki wody-SZ6 =Zbiorniki wody-WSZ6.1 LIYY 4x1,5 mm 4 Sitownik zasuwy nr 6
14 =Zbiorniki wody-SZ6 =Zbiorniki wody-WSZ6.2 LIYCY 14xlmm 12 Sitownik zasuwy nr 6
15 =Zbiorniki wody-S27 =Zbiorniki wody-WSz7.1 LIYY 4x1,5 mm 4 Sitownik zasuwy nr 7
16 =Zbiorniki wody-SZ7 =Zbiorniki wody-WSZ7.2 LIYCY 14xlmm 12 Sitownik zasuwy nr 7
17 =Zbiorniki wody-2AM1 =Zbiorniki wody-WAM2 5.2.481 2 System identyfikacji
18 =Zbiorniki wody-2AMI1 =Zbiorniki wody-WAM LIYY 5x0,5 5 System identyfikacji
19 =Zbiorniki wody-H1 =zbiorniki wody-WH1 LIYY 3x1,0 2 Pomiar poziomu w zbiorniku nr 1 poziom podstawow
20 =Zbiorniki wody-H2P =Zbiorniki wody-WH2P LIYY 3x1,0 2 Pomiar poziomu w zbiorniku nr 2 poziom rezerwowy
21 =zbiorniki wody-HI1P =zbiorniki wody-WH1P LIYY 3x1,0 2 Pomiar poziomu w zbiorniku nr 1 poziom rezerwow
22 =Zbiorniki wody-H2 =Zbiorniki wody-WH2 LIYY 3x1,0 2 Pomiar poziomu w zbiorniku nr 2 poziom podstawowy
23 =Zbiorniki wody-P1l =zbiorniki wody-WP1 LIYY 3x1,5 3 Pompa wypompowujaca wode z komory zasuw
24 =Zbiorniki wody-2B1l =Zbiorniki wody-WB1 LIYY 3x1,0 2 Czujnik otwarcia wiazu do zbiornika nr 1
25 =Zbiorniki wody-2B2 =Zbiorniki wody-WB2 LIYY 3x1,0 2 Czujnik otwarcia wiazu do zbiornika nr 2
26 =Zbiorniki wody-FCL2 =Zbiorniki wody-WCL2 Jz-500 4x1,5 3 Pomiar chloru
27 =Zbiorniki wody-FCL2 =Zbiorniki wody-WCLZB2 LIYCY 3x1 2 Pomiar chloru
28 =Zbiorniki wody-FCL2 =Zbiorniki wody-WPHZB2 LIYCY 3x1 2 Pomiar chloru
29 =Zbiorniki wody-FCL1 =Zbiorniki wody-WCL1 JZ-500 4x1,5 3 Pomiar chloru
30 =Zbiorniki wody-FCL1 =Zbiorniki wody-WCLZB1 LIYCY 3x1 2 Pomiar chloru
31 =Zbiorniki wody-FCL1 =Zbiorniki wody-WPHZB1 LIYCY 3x1 2 Pomiar chloru
Wykonano dla Sprawdzit Opracowat M QBCAUTOMA | 1ista xabii =
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Lista materiatowa: WOD-KAN Betchatdow=Zbiorniki wody Strona:1
Nr llos¢ Nazwa Numer artykutu Oznaczenie Wytwodrca Nr czesci Uwagi

1 1 Optyczny czujnik ruchu -CR

2 7 Naped elektryczny SIPOS 5 Flash 2SA5053-5CE10-4AJ4 -573 AUMA 2SA5053-5CE10-4AJ4

3 2 Lacznik pojedynczy bez podéwietlenia Lacznik pojedynczy CEDAR -52 ELDA Cedar 12

4 2 Gniazdo podwéjne z uziemieniem Gniazdo podwéjne z uziemieniem Cedar -G5 ELDA Cedar 2 x 2p + PE

5 1 Odgateznik instalacyjny 35/16mm TS35 ERGOM L2G-35/16 -BL ERGOM 410-400600

6 1 Pompa zatapialna KP 350 230V Grundfos KP 350 -P1l Grundfos KP 350

7 2 Pomiar pH DPD2P1.99 -PH1 Hach Lange DPD2P1.99

8 2 Przetwornik SC 100 LXvV401.99.20001 -FCL1 Hach Lange SC 100

9 2 Pomiar chloru wolnego w wodzie LXV432.99.00001 -AP1 Hach Lange LXV432.99.00001

10 8 Oprawa os$wietleniowa Oprawa ATLANTYK 3 T8 IP 65 -H6 LUG EO.051PC.20

11 1 Zasilacz impulsowy DR-240-24 DRP-240-24 -AZ Mean Well DRP-240-24

12 2 Lacznik krancowy LS ,1Z+1R LS-11 -2B2 Moeller 266109

13 1 Ogranicznik przepie¢ klasy D SPD-S-1+1 -SPB1 Moeller 248202

14 1 Wytacz.mocy 3p Iu=125A NZMN1-A125 -FG Moeller 259086

15 2 Wyi.nadpr. l-pol B-Charakterystyka FAZB6 -FAZ1 Moeller 278529

16 1 Wyl.nadpr. 1-pol B-Charakterystyka FAZB10 -2FGS Moeller 278531

17 2 Wyk.nadpr. l-pol; B 10 A FAZ-B10/1 -F7 Moeller 278531

18 2 Wyt.nadpr. 3-pol B 16 A FAZ-B16/3 -F4 Moeller 278847

19 2 Wyk.nadpr. 3-pol B 32A FAZ-B32/3 -Fl Moeller 278850

20 2 Wy}.nadpr. l-pol; B 16 A FAZ-B16/1 -F5 Moeller 278535

21 1 Ogranicznik przeppieé¢ B+C zestaw SP-B+C/3+1 -SPBO Moeller 267510

22 1 Wyk.réznicowopradowy 3p+N, 100/0,3 A, typ A PFIM-100/4/03-A -FR1 Moeller 102871

23 7 PKZM0-1,6 Wytacznik silnikowy 0,55kW PKZM0-1, 6 -QS7z2 Moeller 072735

24 7 NHI-E-10-PKZ0 styk pomocniczy 17 NHI-E-10-PKZ0 Moeller 082884

25 1 CLS6-C2-DC Wylacznik nadpradowy lpol CLS6-C2-DC -FB Moeller 247800

26 6 FAZ-C4/1 FAZ-C4/1 -FCR Moeller 278553

27 7 Z-RHK styk pomocniczy 12 1R Z-AHK Moeller 248433

28 2 Gniazdo tréjfazowe 3p + N , 32A; 9Sh 1242-6 -Gl PCE 1242-6

29 2 Gniazdo tréjfazowe 3p + N , 16A; Sh 1142-6 -G3 PCE 1142-6

30 24 Obejma wyrzutnikowa do gniazd GZT i GZM GZT4-0040 Relpol GZT4-0040

31 24 Gniazdo GZM4 do R4 GZM4 Relpol GZM4

32 24 Plytki do opisu GZT4-0035 GzT4-0035 Relpol GzT4-0035

33 23 Przekaznik R4, 4P, 6A, 24V DC R4-2014-23-1024-WT -KSZ6S Relpol R4-2014-23-1024-WT

34 1 Przekaznik R4, 4P, 6A, 230V AC R4-2014-23-5230-WT -KCR Relpol R4-2014-23-5230-WT

35 24 Modul sygnalizacyjny M41G 6/24V DC M41G Relpol M41G|

36 1 Wentylator filtrujacy EMC 3326.607 -WS Rittal 3326.607

37 1 Grzatka do szaf 800W CS OGRZEWANIE OUTDOOR 800W -2GR RITTAL 9769080

38 2 Termostat SK TERMOSTAT -TWS RITTAL 3110000

39 1 Gniazdko wtyczkowe 230V/16A S5TE6803 Gniazdko 5TE6803 -2GS Siemens 5TE6803

40 4 Sonda hydrostatyczna Sitrans P MPS 0-10m H20; d| TMF1570-1FAQ01 -HL Siemens TMF1570-1FA0L

41 1 Zasilacz PS 307-1E 5A 6ES7307-1EA00-0AAQ -AZLl Siemens 6ES7307-1EA00-0AAQ

42 1 Moby D Write/Read unit SLG D12S 6GT2602-0AB00 -2RAM1 Siemens 6GT2602-0AB00

43 1 Moby D D/F Connecting Cable 6GT2491-0EH50 Siemens 6GT2491-0EHS50

44 1 Moby D Connecting Cable Power Unit 24V , 5m 6GT2491-1HH50 Siemens 6GT2491-1HH50

45 1 Panel operatorski SIMATIC TP 177B 5,7" 6AV6642-0BA01-1AX1 -APO Siemens 6AV6642-0BA01-1AX1

46 2 Profibus connector 6ES7972-0BA50-0XA0 Siemens 6ES7972-0BA50-0XA0

47 1 ET200M przytacze IM 153-1 6ES7 153-1AA03-0XB0 -IM1 Siemens 6ES7 153-1AA03-0XBO
Wykonano dla Sprawdzil Opracowal ABC AUTOMA ; ; =
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Lista materiatowa: WOD-KAN Betchatdow=Zbiorniki wody Strona:2
Nr llos¢ Nazwa Numer artykutu Oznaczenie Wytwodrca Nr czesci Uwagi
48 1 Digital input 32DI 32x24V DC 6E57321-1BL00-0AA0 -pI1 Siemens 6E57321-1BL00-0AA0
49 1 Ziacze konektorowe 40 pinowy $rubowy 6E57392-1AM00-0AR0 Siemens 6E57392-1AM00-0AR0
50 1 Digital input SM 321-1BH02 16x24V DC 6E57321-1BH02-0AA0 -DI2 Siemens 6E57321-1BH02-0AA0
51 6 Zlacze konektorowe 20 pinowe $rubowe 6E57392-1AJ00-0AR0 Siemens 6E57392-1AJ00-0AR0
52 1 MOBY D interface module ASM 475 for S7-300 / ET 6GT2002-0GA10 ~AM Siemens 6GT2002-0GA10
53 2 Analog input SM 331-7KF02 8x12 bit 6E57331-7KF02-0AB0 -AT1 Siemens 6E57331-7KF02-0AB0
54 2 Digital output SM 322-1BHOL 16x24V DC 6E57322-1BH01-0AA0 -D02 Siemens 6E57322-1BH01-0AA0
55 1 Ziaczka PE TOPJOBS 2,5(4) mm 2-przewodowa 2002-1207 -xz72 Wago 2002-1207
56 120 Ztaczka TOPJOBS 1,5(2,5) szara 2-przewodowa 2001-1201 -XDI2 Wago 2001-1201
57 190 Ziaczka TOPJOBS 2,5(4) szara 2-przewodowa 2002-1201 -xz1 Wago 2002-1201
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