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Stacja 15/0.4 KV

..Oczyszczalnia Sciekow”

— rozdzielnia 15 kV

TRAFO 15/0.4 kV Nr |

TRAFO 15/0.4 kV Nr 2

TRIHAL TRIHAL
630 KVA 630 KVA
TL -1
izolatory przepustowe izolatory przepustowe
vrersosmbrossss SPBE 20/600 sresse SPBE 20/600
GZ 24
15000/100 V
KL 0.5
WBWMI -20/15 WBWMI -20/15
0A 30A
2 . 5 =
WPB20/0.8 OR 52401-A OR 52401-A
PBM :
ASK 20 ASK 20
{3054 {305 A
OW I1I - 20/4 OW 11— 20/4 OW 11 — 20/4
2 1 7
3 4 5 6
18 it T
OW 111 - 20/4 OW III - 20/4 OW 11l - 20/4
\ OR 5 2401-A OW III — 20/4 4 OR 52401-A -
H WPB 20/0.8
A PBM
0A 04
GZ 24
15000/100 V
K. 0,5
o< ¢S H: |
GZSb 18/10 GZSb 18/10 TL - 2

zasilanie podstawowe

GPZ Zamoscie p. $Seicki" A

granica eksploatacji
(izolatory przepustowe)

_nie rezerwowe
GPZ Zamoscie p.28




